
図    面    目    録

１階　動力，幹線設備　配線図

２階　動力，幹線設備　配線図

３階　動力，幹線設備　配線図

４階　動力，幹線設備　配線図

１階　電気撤去及び再取付　平面図

２階　電気撤去及び再取付　平面図

３階　電気撤去及び再取付　平面図

１階　防火戸設備図

２階　防火戸設備図

３階　防火戸設備図

自火報　系統図

各種空調動力盤

配置図及び附近案内図

特記仕様書（電気設備）

図   面   名   称 縮尺 備　　　考

町単独工事

町単独工事

町単独工事

町単独工事

１／５００

１／１００

１／１００

１／１００

１／１００

１／１００

１／１００

１／１００

１／２００

１／２００

１／２００

Ｅ－０１

図面番号

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－０５

Ｅ－０６

Ｅ－０７

Ｅ－０８

Ｅ－０９

Ｅ－１０

Ｅ－１１

Ｅ－１２

Ｅ－１３

Ｅ－１４

Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ



　　．

項目

特記仕様書（電気設備）

Ｉ．　工事概要

１．　工事名称：

２．　工事場所：

３．　建物概要：

４．　工事種目 （ 印を付けたものを適用する）

工事種目

幹線設備

動力設備

電灯設備

受変電設備

自家発電設備

避雷設備

電話設備

拡声非常放送設備

電気時計設備

表示設備

インタ－ホン設備

　テレビ共同受信設備

自動火災報知設備

中央監視制御設備

　防犯設備

構内配電設備

構内通信設備

１．　本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して

２．　請負業者は，沖縄振興開発特別措置法　第３９条　の規定に基づき定められた「公共事業施工通知書」を事業開始前に（緊

急に工事に着工する必要がある場合及びその他やむを得ない事由がある場合は着工後速やかに行う）主たる事業実施地域を

管轄する公共職業安定所に　３部　提出し、確認された記載事項を遵守するよう努めるものとする。

５．県産資材の優先使用及びその他

Ｉ．工事仕様Ｉ

１．共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省制定の電気設備工事共通仕様書（平成　　　年版）（以下

　　　年版）（以下「建築共仕」という。）、及び機械設備仕様書（平成　　　年版）（以下「機械共仕」という。）による。

２．特記仕様
１）章及び項目は番号に　　印のついたものを適用する。

２）特記事項のうち選択する項目は　　印の付いたものを適用する。但し　　印のない場合※印を適用する。

試験成績表

及び測定表

足場・さん橋類

色彩等の指示

プレ－トの

用途別表示

呼　び　線

完成図（二つ折製本）　　　　原図１部

（　Ｂ４　　Ａ３）版に縮少したマイラ－１部　　　　同ゼロックス透視２部

構内指示の場所に敷ならし　　　構外搬出適切処理

工事完成後，監督職員の指示により下記の試験成績表及び測定表を提出する。

構造　　　性能　　　動作　　　耐電圧　　　絶縁抵抗　　　接地抵抗　　　照度測定表

電気共仕　第１編　２．１．１　による　　　　　　本工事で定置する。

監督職員の指示による。

樹脂製　　　黄銅ＷＢ製　　　ステンレス製　　　新金属製

ジョイントボックス及び器具を実装しないプレ－トには，略標など用いて用途を明示

長さ１メ－トル以上の入線しない管路には、１．２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

１．

２．

３．

低圧コンデンサ－

１．

２．

３．

４．

５．

６．

１．

フロアボックス

分電盤の予備配管

（埋込及び半埋込の場合）

２．

３．

４．

５．

６．

７．

進相コンテンサ－

１．

　２．

　

３．

　

４．

　

５．

６．

１．
　

連続運転可能時間

２．

　３．

４．

６．

７．

１．

　２．

　３．

　４．

　５．

　６．

　７．

１．

　２．

３．

　４．

　５．

　６．　

１．

プログラムタイマー

２．

３．

及び電子式チャイム

４．

１．

２．

３．

４．

１．

２．

３．

４．

１．

２．

３．

４．

５． 分岐器及び分配器

６．

７．

８．

１．

２．

３．

４．

７．

５．

１．

　２．

　３．

　４．

　５．

６．

７．

　９．

１．

２． 地中線路の余長

３．

４．

５．

６．

７．

１．

　２．

　３．

　４．

１．

２．

３．

８．

ラック（　　スチール　　　アルミ　　　ステンレス）

単独接地　　　　　金属管接地　　　　　　　接地専用式

本工事に　　　　含む　　　　含まない

本工事制御盤より別途電動機への接続は本工事とする。

（注　７．５ＫＷをこえる電動機は接地専用式とする。）

本工事に　　　　含む　　　　含まない

フロアプレート　　　アルミ　　　　砲金製

予備回路が４回路以下は（ＰＦ２２）を１本、５回路以上は（ＰＦ２２）を２本、次

二重天井の場合　：天井内まで立上げ中浅アウトレットボックスにカバープレート取付

アウトレットボックス　　　ブルボックス　　　ＶＶＦ用ジョイントボックス

送り端子付きの照明器具はジョイントボックスを省略してよい。

屋内形　　　　　屋外形（ＳＵＳ－３０４、ＷＰ）

変圧器　　三相　　　油入　　　モールド　　　ガス入り

遮断機　　　　　ＶＣＢ　　　　　ＬＢＳ

高圧側設置　　　　低圧側設置　　　　高調波対策設置

自動力率調整　　　　する　　　　しない

　Ａ種（１０　　以下）　　　　　銅板　　　打込棒

接地埋設位置近くに接地極埋設標を設ける。ただし、装柱機材用、マンホール、ハン

ドホ－ル用は不要とする。

別図（受変電設備仕様）による。

オーブン形　　　　簡易形　　　　キュビクル式

電気方式　　　　　三相３線式　　　６ＫＶ　　　　　２００Ｖ　　　　６０Ｈｚ

定格出力　　　　　ＫＶＡ以上

往復動内燃機関（　　ディーゼル機関　　ガス機関）　　　ガスタ－ビン

定格出力　　　　ＰＳ以上　

始動方式　　　　電気式　　　　　　　空気式

冷却方式　　　　水冷循環式　　　　　ラジエーター式

種　　類　　　軽油　　　灯油　　　Ａ重油　　　燃料ガス　

燃料小出槽　　　　　　Ｌ

燃料槽　　　あり（　　　　　Ｌ）（　　共用　　　単独）　　　　　なし

燃料槽容量　１００　％を納入する。

別図（自家発電設備仕様）による。騒音規制値　　　ホーン以下

突針　　　　　棟あげ導体　　　　　その他金属体

引き下げ導線　　　　　建築構造体利用

銅板埋設（１０　　以下）

５．

３．

４．

２．

１．

配管　　　　　　　配線　　　　　機材取付

本工事　　　　　　別途工事

分散中継台式　　　　　　　中継台式

自立フレーム（　　形面形　　　　両面形）　　交換機一体形

総合電源装置　　　　　　据置形電源装置　　　　交換機一体形

内線電話機　　　　　　　局線受付電話機

非常放送　　　一般放送

形式　　　　卓上形　　　　壁掛形　　　　キャビネットラック形　　　　デスク形　　

定格出力　　　　　　Ｗ　　　　回線

壁掛形　　　　天井埋込形

スピーカ－取付　　　壁取付

Ｄ種（１００　　以下）

水晶式　　　壁掛形　　　ラック組込

プログラムタイマー組込　　　電子式チャイム組込

発光ダイオ－ド　　　磁器浮動式　　　その他

卓上形　　　埋込形　　　壁掛形

親子式　　　　相互式　　　　複合式

電話型　　スピーカー形　　テレビインタ－ホン（カメラ角度調整機能　　あり　　なし）

ＶＨＦ　　　　ＵＨＦ　　　　ＢＳ　　　　ＣＳ

低損失形高周波同軸ケーブル（ＦＢ）　　　高周波同軸ケーブル（２Ｖ）

ＢＳ、ＵＶ共用形　　　ＣＳ、ＢＳ、ＵＶ共用形

設ける　　　設けない

２２°（２．０×７）（　　ステンレス製　　　亜鉛鉄鋼撚線）

自動火災報知器設備　　　　非常警報設備　　　　自動閉鎖設備

回線数等　　　自動火災報知設備　Ｐ型　　級　　　回線　　　　Ｒ型自動試験機能方式

壁掛形　　　　自立形

消火栓ボックス（別途）に組込む　　　総合盤設置　　　単独設置

自動試験機能付（　　あり　　なし）

遠隔試験機能付（　　あり　　なし）

形式　　　　自動火災報知設備と自動閉鎖設備の複合型　　　単独型

表示窓式　　　地図式

自動閉鎖設備用　　　回線　遠隔試験機能方式（　　あり　　なし）

　 警報盤　　　　監視制御装置

壁掛け形　　　自立形　　　　他の設備と併用

配管　　　配線　　　機器取付

　　　　　回線（予備電池付）

無線式　　　赤外線式　　　有線式　　　磁気式　　　光電式

電話用　　　　拡声用　　　電気時計用　　　　火災報知用　　　　インタ－ホン用　　

地中配線　　　　　　　　架空配線

ハンドホ－ル内で、ケ－ブルの余長を見込む。

ケ－ブル埋設標識シ－トは折込式とする。

コンクリ－ト製　　　　　鉄製

ケ－ブル支持金物は，　　２箇所　　４箇所

ＳＧＰ　　　　厚鋼電線管　　　　合成樹脂管（　　ＶＥ　　　ＨＩＶＥ）

ＦＥＰ　　　　ＰＬＰ

機器取付高
機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

　 　

　　．

　　．

　　．

　　．

　　．

　　．

　　．

　　．

　　．

８５

別表－１　　他工事との取り合い

施工計画書提出 の指示する時期に提出する。

　　． イ）別表－１による（配線は接続を含むものとする）。ただし、図示されたものを除く。

　　．

露出金属管のうち下記の部分は、塗装を施す。

屋外　　　　屋内（電機室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）

図面及び共通仕様書に記載されていない場合は、ＳＵＳ－３０４とする。

　　．

　　．

（７）ケ－ブル　　　　　　　　　ＣＶ　ケ－ブル

（６）電線　　　　　　　　　　　６００Ｖ　ビニル絶縁電線

（５）可とう電線管　　　　　　　二種金属可とう電線管

（４）土中　　　　　　　　　　　ＦＥＰ管　　　　ＨＩＶＥ　　　　ＶＥ

（３）屋外露出　　　　　　　　　ＨＩＶＥ　　　　厚鋼電線管

コンクリ－ト埋設　　　　　ＣＤ管　　　　　ＰＦ管（一重管）

（２）屋内いんぺい　　　　　　　ＰＦ管（一重管）

（１）屋内露出　　　　　　　　　ねじなし電線管　　　薄鋼電線管　　　ＶＥ

電線管及び電線は図示によるほか下記による。　　．

　　．

電気共仕　第１編　２．２．１　によるほか、図示による。

ＰＣＢ使用機器は、関係法令等に従い適切に処理する。

２）特別管理産業廃棄物　　　　　　無　　有（　　ＰＣＢ使用機器　　　　　　　　　　　）

発生材の処理 １）引渡しを要するもの　　　　　　無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて請負者の負担とする。

その他

９　． 構内につくることが　（　　　できる　　　できない）

８　． 建築共仕　２．３．３　による監督職員事務所（種別　　　号）を設ける。

７　． 機材の試験は、電気共仕　第１編　１．４．４　による。

６　．

５　．

本工事のうち電気工事の施行従事者は、下記の資格を有すること。

電気工事士　（　　　第一種　　　第一種又は第二種）

４　． 本工事の主任技術者には下記の者を適用する。

電気共仕（平成　　　年度）　第１編　１．２．２　でいう資格の区分　　を有する者Ｉ

電気共仕（平成　　　年度）　第１編　１．２．２　でいう資格の区分　　を有する者ＩＩ

３　． 一般用電気工作物　　　事業用電気工作物

１　． 別紙機器仕様書またはこれらと同等のものとする。（製品番号は参考で限定しない）

機材は監督職員の承諾を受ける。

　　

「電気共仕」という。）、電気設備工事標準図（平成　　　年版）（以下「電気標準図」という。）、建築工事共通仕様書（平成

建物別および屋外

６．工事カルテ

請負金額　２，５００万円　以上の工事は、工事カルテの登録をする。

８．設備概要　（　　印のものが該当する）

高圧　　　三相　３　線式　　　　６．６ＫＶ　６０Ｈｚ

低圧　　　三相　３　線式　　　　２００Ｖ　６０Ｈｚ

単相　３　線式　　　　２００／１００Ｖ　６０Ｈｚ

単相　２　線式　　　　２００Ｖ　　　１００Ｖ　　６０Ｈｚ

直流　２　線式　　　　１００Ｖ

１３

８． 現場打　　　　既製品

　　．

機材等

電気工作物の種別

主任技術者

施行従事者
電気保安技術者

機材検査に伴う試験

監督職員事務所

工事用仮設物

工事用電力，水

残土処理

管周囲の保護砂　　．

完成図及び

　　．

機器の基礎

インサ－ト

電気配管配線

自動制御

し尿浄化槽

作成： 沖縄県土木建築部 （写）

開口部補強

建具類駆動装置

自動閉鎖装置

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

埋設標識シート

マンホ－ル　　　ハンドホ－ル内で、ケ－ブルの余長を見込む。

ケ－ブル埋設標識シ－トは折込式とする。

ケ－ブル支持金物は、　　２箇所　　４箇所

コンクリ－ト製　　　　　鉄製

ＦＥＰ　　　　ＰＬＰ

現場打　　　　既製品

地中配線　　　　　　　　架空配線

　

製図

検図

６． 自動試験機能付（　　あり　　なし）

遠隔試験機能付（　　あり　　なし）

ＢＳ、ＵＶ共用形　　　ＣＳ、ＢＳ、ＵＶ共用形

１．

２．

３．

４．

別図（映像、音響設備仕様）による。

非常放送　　　一般放送

非常用　　防災用（消防法認定品）　　常用

運転可能時間　　　ｈ

変圧器　　単相　　　油入　　　モールド　　　ガス入り

　Ｂ種（計算値）　　　　　　　　銅板　　　打込棒

　Ｄ種（１００　　以下）　　　　銅板　　　打込棒

　Ｃ種（１０　　以下）　　　　　銅板　　　打込棒

　測定用　　　　　　　　　　　　　　　　　打込棒

（備考）コンパクト形蛍光灯器具、Ｈｆ蛍光灯器具は、上表に準じ、

原則として器具の背面形式に適合した本数とする。

Ｄ種（１００　　以下）　　　　銅板　　　打込棒

予　備　品　等 共通仕様書によるもののほか、監督職員の指示による。

最上階のコンクリ－ト屋根スラブへの埋設配管は、原則として行わない。

重要度の高い設備機器

重要度の高い設備機器　　配電盤　　自家発電装置　　構内交換機　　ＵＰＳ装置

設計用水平震度

による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じ

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針（建設省住宅局建築指導課監修）」

また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

位置ボックス 位置ボックス（　　金属製　　合成樹脂製）

　　．

　　．

また、撤去したＰＣＢ機器については，ＰＣＢ管理台帳を監督職員に提出する。

３）再生資源利用物　　　　　　　　無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　． 機器姿図の形状及び寸法は、概略を示す。機器姿図

　　．

映像音響設備

７．工事保険等

本工事に際して下記の工事保険等に加入するものとする。（保険期間は、原則として工事着工日から工事最終ひ＋１４日以上

火災保険　　　　　　建設業退職金共済

組立保険　　　　　　建設労災補償共済

従量電灯　　　低圧電力　　　業務用電力

高圧電力（　　甲　　乙）　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

（１）級建築士　大臣登録　第　　　　　　号．（１）級建築士事務所　知事登録　第　　　　　　　号

株式会社　東設計工房

山城　東雄

特記仕様書（電気設備）沖縄県浦添市伊祖１丁目４番１２号

西原町字小那覇　　　番地の１

防音対象面積

１　階

合計

３　階

２　階

Ｐ　Ｈ

（ｍ２） 除湿面積 （ｍ２）

Ｂ工区

崎原電気

西原東中学校改造防音工事

工事名

工事場所

（電気・Ｂ工区）

図面名

１
一
般
事
項

章 特記事項

受
変
電
設
備

５

３０８

西原東中学校改造防音工事（電気・Ｂ工区）

９５８．８９ ４７４．７４

９４８．５８ ６６５．５６

３２４．０２ ２８８．７０

２，２３１．４９ １，４２９．００

Ｂ工区

１．Ａ棟 ２． ３．

工　事　種　目

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

１　電気方式

２　電気契約種別

項目 概要

賠償責任保険

０１　

１　１　

１　２　

１　３．

１０６００１ １１１－１９

その他

仕様詳細

接地方式

主要機器

設備方式

氏　名

事務所

所在地

電
灯
設
備

４ 吊りボルト

配線方式

その他

機器への接続

ポンプ制御盤

ボルト本数

１以上

２以上

４以上

のように施工する。

アウトレットボックス　　　フロアボックスカバー（　　水平高低調整付　　　その他）

３
動
力
設
備

幹
線
設
備

２

電動機の接地

配線方式

その他

接地方式

配線方式

ダクト　　　ピット

そ　の　他　　．２３

３１

３０

２９

２８

２７

２６

２５

フラッシュプレ－ト

製作図，施工図及び

に対応する事）

（発注者側の要望

保守指導案内図

取り合い

他工事との

塗　装

ステンレス鋼材

最上階の埋設配管

２４

２３

仕上）とする。

する。

ＣＤ－ＤＯＭ２部

２２

２１

２０

上記以外の設備機器

重要度の区分

階の区分

地階及び１階 ２階以上

設　置　場　所

最上階・屋上・塔屋

１．０

０．６

１．５

１．０

２．０

１．５

たものとする。

耐　震　施　工１９

１８

工事写真

　　　及び埋戻し、盛土

はつり

１７

１６

５１

１４

電線管及び電線

自
家
発
電
設
備

６

避
雷
設
備

７

形式

発電機

原動機

燃料等

仕様詳細

その他

受電部

引き下げ方法

接地極

その他

　７５

　８０

１００

３９０

電
話
設
備

８

９

工事範囲

保安用接地

交換機

本配線盤

電源装置

電話機

その他

工事範囲

増幅器

スピーカ

音量調節器
接地

その他

ボタン電話機

３６０ ２０

吊下形

映
像
音
響
設
備

　０１
映像装置

音響装置

仕様詳細

その他

親時計

子時計

その他

表示盤

発信器

制御装置

その他

通話網方式

通話方式

機種

その他

有　　　無

映像装置

音響装置

停電補償付

同時通話式

電
気
時
計
設
備

１　１

イ
ン
タ
ホ
ン
設
備

１　３

テ
レ
ビ
共
聴
設
備

１　４

自
動
火
災
報
知
設
備

１　５

アンテナ

アンテナ支持マストの取付

同軸ケーブル

直列ユニット

増幅器

その他

支線

壁面　　　　自立

自立形　　　　壁掛

工事範囲

受信機

副受信機

中継器

感知器

その他

形式

監視制御対象

１５

その他

工事範囲

受信機

警戒方式

その他

１０
１　７

西原町字小那覇　３０８番地の１

Ｅ－０１

図面番号

地上～上端

床上～上端

床上～中心

床上

〃

～中心

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

鏡上～中心

取引用計器

引込開閉器

分電盤

ホ－ム分電盤

タンブラスイッチ

コンセント（一般）

　　〃　　（和室）

　　〃　　（台上）

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上）

壁掛形制御盤

手元開閉器

操作スイッチ押釦

室内端子盤

中間端子盤

保安器箱

壁付位置ボックス

　　　　（一般）

　　　　（和室） 〃

～中心床上

床上～中心

床上～中心

床上～下端

〃

〃

床上～中心

名　　　称 測　　点 取付高（ｍｍ）

壁掛形親時計

子　時　計

壁掛形スピ－カ

壁付音量調整器

表　示　器

壁付発信機

ブ　ザ　－

同上用押釦

壁付インタ－ホン

壁付位置ボックス

　　〃　　（一般）

　　〃　　（和室）

分　配　器　箱

テレビアウトレット

　　〃　　（一般）

　　〃　　（和室）

受信機・幅受信機

専用総合盤

発信機

ベル

消火栓表示灯 床上

〃

〃

～中心

～操作部

〃

〃

～中心

〃

〃

～中心

〃

～中心

〃

～中心

〃

〃

〃

～中心

〃

（上端１９００以下）

　

（天井高）×０．９

（天井高）×０．９

（天井高）×０．９

（天井高）×０．９

　８００～１５００

１２００～１５００

１２００～１５００

（天井高）×０．８

ＩＩＩ

上記の取付及び配管、配線

自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強

上記の配管

建具類電動駆除装置の２次配線及び操作スイッチ

操作盤以降の２次側電気工事

操作盤までの１次側電気工事

電源供給

電気配線

電気配管

上記の配管、配線

電極棒及びフロ－トスイッチの本体

上記の配線

上記の配線

機器附属の制御盤及び操作盤への電源供給配管配線

機器附属の制御盤及び操作盤以降の配管配線

換気扇の取付け枠

インサ－ト

軽量鉄骨天井、壁下地

（埋込照明器具、スピ－カ－等）

下地組み、ボ－ド類の切り込み

墨出し

型枠の穴埋め

補強鉄筋

箱入れ

スリ－ブの穴埋め

補強鉄筋

スリ－ブ

架台、アンカ－ボルト

屋内設置（架台、アンカ－ボルトを除く）

屋内設置（架台、アンカ－ボルトを除く）

屋内設置（架台、アンカ－ボルトを除く）

換気扇の取付け枠

（はり、床、壁）

（はり、床、壁）

箱入れ

貫通スリ－ブ

工事内容
（電気） （機械） （建築）

本工事 別途工事

その他

ハンドホール　形式

マンホール

地中管材料

ハンドホール付属品

埋設標

埋設標識シート

地中線路の余長

配線方式

通信線の種別

ハンドホール　形式

その他

マンホール

地中管材料

ハンドホール付属品

マンホール

埋設標

構
内
通
信
線
路

構
内
配
電
線
路

　１　９

１　８

配線方式

ＳＧＰ　　　　厚鋼電線管　　　　合成樹脂管（　　ＶＥ　　　ＨＩＶＥ）

〒９０３－０１１７沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

ＴＥＬ（０９８）９４５－５４３１，ＦＡＸ（０９８）９４６－５７５９

本工事に電気共仕　第１編１・３・２　でいう電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行う。

１　６
中
央
監
視
制
御
設
備

防
犯
設
備

ＶＶＦケ－ブルの

その他

ジョイントボックス

非常用照明装置の電源

天井スラブの場合：天井又は梁下２０ｃｍまで立上げ中浅アウトレットボックスにカバー

プレート取付

電源内蔵型　電源別置型（　畜電池設備　畜電池設備と自家用発電設備　自家用発電設備）

電灯設備　　　動力設備　　　計測設備　　　受変電設備　　発電設備　　その他（　　）

ケーブル配線　　配管（　　金属管　　質ビニル管　ＣＤ管　ＰＦ管）　その他（　　）

ケーブル配線　　配管（　　金属管　　硬質ビニル管　ＣＤ管　ＰＦ管）　その他（　　　）

屋外に使用する支持金物及びボルト、ナット類は（　　ステンレス製　　　溶融亜鉛メッキ

主要機材の製作図及び施工計画書の提出は原則として、契約後３０日以内、施工図は監督職員

保守指導案内書２部

ロ）各項目に必要な位置・大きさ・数量等は、他工事の施工に支障をきたさないように速やか

に明示し、監督職員と打ち合わせる。

溶融亜鉛めっき鋼材製のポ－ル及びア－ムは、塗装しない。ただし、図面に特記がある場合

は、それによる。

撮影は建設大臣官房官庁営繕部監修の工事写真の撮り方（建築設備編）を参考とし、撮影箇所

等については監督職員の指示による。なおデジタルカメラを使用する場合は、監督職員の

承諾を受けること。

天井、壁の切込み

天井吊り機器（空調機、空調換気扇）の本体と操作

スイッチ間の配管

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管

（天井高）×０．９

１５００

１３００

１３００

　　１５０

１３００

１３００

　１３００

　　３００

　　１５０

２０００

１８００

１５００

１３００

３００

１５０

１５０

２１００

２５００

　　１５０

１５００

１５００

１３００

　　３００

１５００

　　３００

　　１５０

１８００～２２００

（上端１９００以下）

（天井高）×０．９

電
力
共
通

電
　
　
　
　
　
灯

動
　
　
力

電
　
　
話

時
　
計
・
拡
　
声

表
示

電
鈴

イ
ン
タ
Ｉ
ホ
ン

テ
　
レ
　
ビ

火
　
災
　
報
　
知

１ ４０

発信機、表示灯、ベル等の配置

ケーブル配線　　配管（　　金属管　　硬質ビニル管　　ＣＤ管　　ＰＦ管）　その他（　）

電池内蔵形環形蛍光灯器具３０形以上

電池内蔵形蛍光灯器具２０形×１以上

蛍光灯器具２０形×２以上、４０形×１以上

蛍光灯器具２０形×４以上、４０形×５以上

種　　　　　　　類

５

１３

１３

１３

１３

１３

使用する。

とする。）

屋外

既存のｺﾝｸﾘｰﾄ床及び壁の配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッタ－による。

拡
声
非
常
放
送
設
備

１
表
示
設
備

　２

１０

～中心

床上

床上

床上

床上

床上

床上

床上

名　　　称 測　　点 取付高（ｍｍ）



附　近　見　取　図　　Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

ＥＸＰ．Ｊ

Ａ棟

ポーチ

Ｂ棟

体育館
屋外広場

道路境界線

道路

道
路
境
界
線

道
路

道
路
境
界
線

道路

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路

校門

広場

グランド

附近見取図，配置図

西原町役場

金秀鉄工

オキマート

至中城村

至与那原町

至浦添市

国
道
３
２
９
号
線

西原東中学校

西原町字小那覇　３０８番地の１

崎原電気

工事場所

図面名

配　置　図　　Ｓ＝１：５００

ＴＥＬ（０９８）９４５－５４３１，ＦＡＸ（０９８）９４６－５７５９

Ａ工区

Ｂ工区

工事名 （電気・Ｂ工区）

Ｅ－０２

図面番号

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地



ＡＣＰ－　６

１

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　６ ＡＣＰ－　８ ＡＣＰ－　８

５４３２

０．０３

１．８ ３．７５ ３．７５

０．０３＋０．０７

０．２９

３．０

０．０３＋０．０３

０．２９ ０．０５６

０．０３＋０．０７

０．２９

冷房機

圧縮機　　　　

送風機　　　　

送風機　　　　

１．８

０．０３

０．０５６

計　１４．８２２　ＫＷ 計　１８．９１９　ＫＷ 計　１２．４０　ＫＷ

計　１２．８０４　ＫＷ

ＥＬＢ

３Ｐ

ＥＬＢ

３Ｐ

ＥＬＢ

３Ｐ

ＥＬＢ

３Ｐ

ＥＬＢ

　５０ＡＦ

　２０ＡＴ
３Ｐ

　５０ＡＦ

　３０ＡＴ

　５０ＡＦ

　２０ＡＴ

　５０ＡＦ

　４０ＡＴ

　５０ＡＦ

　４０ＡＴ

３Φ，３Ｗ，２００Ｖ

３Ｐ

ＭＣＢ

１００ＡＴ

１００ＡＦ

空調動力盤　゛Ｐｂ－２（１）゛ Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

屋外防水型

（ステンレス製）

空調動力盤　゛Ｐｂ－２（２）゛ Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ 空調動力盤　゛Ｐｂ－４゛ Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

空調動力盤　゛Ｐｂ－２（３）゛ Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

ＭＣＢ

３Ｐ
２２５ＡＦ

１２５ＡＴ

３Φ，３Ｗ，２００Ｖ

屋外防水型

（ステンレス製）

ＥＬＢ ＥＬＢ ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３Ｐ ２Ｐ ２Ｐ３Ｐ３Ｐ２Ｐ３Ｐ３Ｐ

　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ

　４０ＡＴ 　２０ＡＴ　４０ＡＴ　３０ＡＴ　２０ＡＴ　３０ＡＴ　３０ＡＴ 　２０ＡＴ

６５４３２１ ７ ８

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　２ ＡＣＰ－１０ ＡＣＰ－　８ ＡＣＰ－　８ ＡＣＰ－　１ ＡＣＰ－　１

冷房機

圧縮機　　　　

送風機　　　　

送風機　　　　０．２９

０．０３＋０．０３

３．０ ３．０

０．０３＋０．０３

０．２９

０．９８

０．０４

０．０３５

２．２

０．０３

０．１５

３．７５

０．０３＋０．０７

０．２９

３．７５

０．１８５

０．２９

０．９８

０．０４

０．０３５

０．９８

０．０４

０．０３５

３Φ，３Ｗ，２００Ｖ

ＭＣＢ

１００ＡＴ

１００ＡＦ

３Ｐ

屋外防水型

（ステンレス製）

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

　４０ＡＴ　３０ＡＴ　３０ＡＴ　３０ＡＴ
３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ

　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ

３Φ，３Ｗ，２００Ｖ

ＭＣＢ

３Ｐ
１００ＡＴ

１００ＡＦ

屋外防水型

（ステンレス製）

ＥＬＢ ＥＬＢ ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３Ｐ ３Ｐ ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ２Ｐ３Ｐ
　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ　５０ＡＦ

　２０ＡＴ 　２０ＡＴ 　２０ＡＴ　３０ＡＴ　３０ＡＴ　２０ＡＴ　２０ＡＴ　２０ＡＴ

６５４３２１ ７ ８

ＡＣＰ－　３ ＡＣＰ－　１ ＡＣＰ－　３ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　４ ＡＣＰ－　５ ＡＣＰ－　４

０．９８

０．０４

０．０５６送風機

送風機

圧縮機

冷房機

０．９８

０．０４

０．０３５

０．９８

０．０４

０．０５６

３．０

０．０３５＋０．０３

０．２９

３．０

０．０３５＋０．０３

０．２９

０．９８

０．０４

０．０５６

１．５

０．０３

０．０５６

０．９８

０．０４

０．０５６

４３２１

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－１０ ＡＣＰ－　８

冷房機

圧縮機　　　　

送風機　　　　

送風機　　　　

３．０

０．０３＋０．０３

０．２９

３．０

０．０３＋０．０３

０．２９

２．２

０．０３

０．１５

３．７５

０．０３＋０．０７

０．２９

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－０３



１階　動力，幹線設備配線図　Ｓ＝１：１００

生徒会室

２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

受水槽 ポンプ室

シャワー

湯沸室

保健室

特殊学級

シャワー

湯沸室

手洗場

昇降口

Ａ工区

Ｂ工区

湯沸室

階段下倉庫 便所－２

※ １．　全熱交換機と手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

※

２．　冷房機室内，屋外ユニット間の電源線及びコントロ－ル線は別途機械設備工事。

ＨＥＡ－４

取付

１. 　冷房機室内ユニットと手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１３

１２

１１

ＡＣＰ－　１ ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　８

ＨＥＡ－１

ＨＥＡ－１

休憩室
印刷室

既設電灯分電盤

゛１Ｌ－Ｄ゛

ＭＣＢ　２Ｐ－２０Ａ（２００Ｖ）ｘ１取付

ＡＣＰ－　３

ＨＥＡ－１

男子

便所－３

女子
心の相談室

ＨＥＡ－１

生徒指導室

廊下－６

ＡＣＰ－　１

会議室

ＡＣＰ－　７

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－　３

事務室

放送室

校長室

ＡＣＰ－　５

和室

便所

゛１Ｌ－Ｅ゛

既設電灯分電盤

ＭＣＢ　２Ｐ－２０Ａ（２００Ｖ）ｘ１

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－　４

倉庫

ＵＰ

便所

倉庫

花壇花壇花壇

ＨＥＡ－１

ＨＥＡ－２

ＡＣＰ－　６

花壇

男子

ＥＸＰ．Ｊ

配　　　線

パッケ－ジ冷房機

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

０．０３

０．０３

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

２００

２００

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

６０

６０

０．０３５

０．０３５

０．０５６

１．５

０．０５６

１．８

０．０５６

１

１

３

３

３

３

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．２９

３．０

３．７５

０．２９

４．５

０．２５

０．２３

２．２

０．０３

０．１５

３

３

３

３

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　２

ＡＣＰ－　３

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－　５

名　　　　称

電　　　　　　　源

記　　号 記　　号 名　　　　称

電　　　　　　　源
配　　　線

個別空調（電気容量表）

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

０．０５６

０．０３＋０．０３

０．０３＋０．０７

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－　９

ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　７

　１５ｘ２

　２５ｘ２

　５５ｘ２

１００ｘ２

１

１

１

１

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

Ｗ φ Ｖ ＨＺ

記　　号 名　　　称

電　　　　　　　源

配　　　線

個別換気（電気容量表）

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－３

ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－１

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

Ｅ－０４

図面番号



２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

ＤＮ

ＰＢ

ＰＢ（ステン）

２００ｘ２００ｘ１００

取付

Ｂ工区

Ａ工区

１．　冷房機室内ユニットと手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

２．　冷房機室内，屋外ユニット間の電源線及びコントロ－ル線は別途機械設備工事。

※

※ １．　全熱交換機と手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

２階　動力，幹線設備配線図　Ｓ＝１：１００

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）

配　　　線

パッケ－ジ冷房機

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

０．０３

０．０３

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

２００

２００

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

６０

６０

０．０３５

０．０３５

０．０５６

１．５

０．０５６

１．８

０．０５６

１

１

３

３

３

３

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．２９

３．０

３．７５

０．２９

４．５

０．２５

０．２３

２．２

０．０３

０．１５

３

３

３

３

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

　１５ｘ２

　２５ｘ２

　５５ｘ２

１００ｘ２

１

１

１

１

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

Ｗ φ Ｖ ＨＺ

記　　号 名　　　称
電　　　　　　　源

配　　　線

ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　２

ＡＣＰ－　３

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－　５

名　　　　称

電　　　　　　　源
記　　号 記　　号 名　　　　称

電　　　　　　　源
配　　　線

個別空調（電気容量表）

ＰＢ

理科教室－１

コンピューター教室

図書室

司書室

進路相談室

２２°ｘ３，１４°ｘ１
（ＨＩＶＥ３６）

３８°ｘ３，２２°ｘ１
（ＨＩＶＥ５４）

ＰＢ
４００ｘ４００ｘ３００

ＰＢ（ステン）

２００ｘ２００ｘ１００

ＰＢ（ステン）
２００ｘ２００ｘ１００

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）

ＥＸＰ．Ｊ

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）－２

３８°ｘ３，２２°ｘ１（ＨＩＶＥ５４）

外廊下

準備室
便所－２

男子

（被服）

家庭科教室

電気室

新設動力空調盤

゛Ｐｂ－２（１）゛

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）
ベランダ

準
備

室

ＰＢ（ステン）
２００ｘ２００ｘ１００

ベランダ

新設動力空調盤

゛Ｐｂ－２（２）゛ 女子

便所－３

男子

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

既設電灯分電盤

゛２Ｌ－Ｅ゛

理科教室－２

準備室

３００ｘ３００ｘ２００

ＭＣＢ　２Ｐ－２０Ａ（２００Ｖ）ｘ１取付

ＭＣＢ　２Ｐ－２０Ａ（２００Ｖ）ｘ１

゛２Ｌ－Ｄ゛

既設電灯分電盤

新設動力空調盤（Ａ工区）

゛ＰＭ゛

個別換気（電気容量表）

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

工事名

工事場所

図面名

西 原 東 中 学 校 改 造 防 音 工 事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

゛Ｐｂ－２（３）゛

新設動力空調盤

３８°ｘ３，２２°ｘ１（ＨＩＶＥ５４）

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）

３００ｘ３００ｘ３００

０．０５６

０．０３＋０．０３

０．０３＋０．０７

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－　９

ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　７

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－３

ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－１

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

１ ０

１ １

１ ２

１ ３

６

７

８

９

Ｅ－０５

ＡＣＰ－　８ ＡＣＰ－　１ ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　２ ＡＣＰ－１０ ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　２

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－　７

ＡＣＰ－　８

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－１０ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　５ＡＣＰ－　４ＨＥＡ－１ＡＣＰ－　７ＡＣＰ－　７
ＡＣＰ－　７

ＡＣＰ－　３ＡＣＰ－　１

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－　３

ＡＣＰ－　８

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－　７

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－　８ ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　８



ＥＸＰ．Ｊ

２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

Ａ工区

Ｂ工区

準備室ＤＮ
便所－２

男子

外廊下

ベランダ

音楽教室－１

準備室

ベランダ

※

２．　冷房機室内，屋外ユニット間の電源線及びコントロ－ル線は別途機械設備工事。

１. 　冷房機室内ユニットと手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

３階　動力，幹線設備配線図　Ｓ＝１：１００

ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－１０

取付

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１３

１１

１２

音楽教室－２

既設電灯分電盤

゛３Ｌ－Ｄ゛

ＭＣＢ　２Ｐ－２０Ａ（２００Ｖ）ｘ１

ＡＣＰ－　６

ＨＥＡ－１

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－４ ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　７

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）

配　　　線

パッケ－ジ冷房機

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

０．０３

０．０３

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

２００

２００

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

６０

６０

０．０３５

０．０３５

０．０５６

１．５

０．０５６

１．８

０．０５６

１

１

３

３

３

３

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．２９

３．０

３．７５

０．２９

４．５

０．２５

０．２３

２．２

０．０３

０．１５

３

３

３

３

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　２

ＡＣＰ－　３

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－　５

名　　　　称

電　　　　　　　源

記　　号 記　　号 名　　　　称

電　　　　　　　源
配　　　線

個別空調（電気容量表）

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

０．０５６

０．０３＋０．０３

０．０３＋０．０７

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－　９

ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　７

　１５ｘ２

　２５ｘ２

　５５ｘ２

１００ｘ２

１

１

１

１

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

Ｗ φ Ｖ ＨＺ

記　　号 名　　　称

電　　　　　　　源

配　　　線

個別換気（電気容量表）

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－３

ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－１

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－０６



２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０

３
０

，
２

０
０

８
５

，
７

０
０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

Ａ工区

Ｂ工区

ＥＸＰ．Ｊ

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－　７ ＡＣＰ－　８
新設動力空調盤

゛Ｐｂ－４゛

２２°ｘ３，１４°ｘ１（ＨＩＶＥ３６）

４階　動力，幹線設備配線図　Ｓ＝１：１００

※ １．　全熱交換機と手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

※

２．　冷房機室内，屋外ユニット間の電源線及びコントロ－ル線は別途機械設備工事。

１. 　冷房機室内ユニットと手元スイッチ間の配線（天井ころがし）は別途機械設備工事で、引下げ管（ＨＩＶＥ１６）は電気工事とする。

配　　　線

パッケ－ジ冷房機

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

０．０３

０．０３

０．９８

０．０４

０．９８

０．０４

２００

２００

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

６０

６０

０．０３５

０．０３５

０．０５６

１．５

０．０５６

１．８

０．０５６

１

１

３

３

３

３

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

０．２９

３．０

３．７５

０．２９

４．５

０．２５

０．２３

２．２

０．０３

０．１５

３

３

３

３

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

ＡＣＰ－　１

ＡＣＰ－　２

ＡＣＰ－　３

ＡＣＰ－　４

ＡＣＰ－　６

ＡＣＰ－　５

名　　　　称

電　　　　　　　源

記　　号 記　　号 名　　　　称

電　　　　　　　源
配　　　線

個別空調（電気容量表）

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV2.0×3,E2.0×1(HIVE16)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

IV5.5×3,E2.0×1(HIVE22)

０．０５６

０．０３＋０．０３

０．０３＋０．０７

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－　９

ＡＣＰ－　８

ＡＣＰ－　７

　１５ｘ２

　２５ｘ２

　５５ｘ２

１００ｘ２

１

１

１

１

２００

２００

２００

２００

６０

６０

６０

６０

Ｗ φ Ｖ ＨＺ

記　　号 名　　　称

電　　　　　　　源

配　　　線

個別換気（電気容量表）

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)

VVF2.0-3/C(天井ころがし配線)ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－３

ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－１

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１１

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－０７



生徒会室

ＥＸＰ．Ｊ

２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

校長室

事務室

放送室

受水槽 ポンプ室

花壇

便所

シャワー

湯沸室

ＵＰ

保健室

特殊学級

便所

シャワー

湯沸室

花壇 花壇 花壇

手洗場

昇降口

Ａ工区

Ｂ工区

女子 男子

生徒指導室

湯沸室

印刷室

休憩室

便所－３

和室 倉庫

倉庫

階段下倉庫 便所－２

男子

会議室

廊下－６

心の相談室

３

３３

３

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

３３

３３

３４

３４

２５ｘ２

４ ｘ１０

２ ２

４

４

２１

２５

２７

６ ｘ４

１９

２６ １０ｘ４

２１ｘ２

７ ｘ２

ｘ９

２９ｘ６

１０ｘ５

２５

２７

３０

１４
１１

１６

１２

２１

７

１１

３０

１２

８

４

２１ ２９

１１

２６

２１

２５ ２９ｘ２

ｘ９８

１０ｘ３

１４

３０

１０ｘ８

２６

１７

２１

２１

１８

１４

１３

１１

１５

２６

１１

１５

１６

２１

２８

８ ｘ３

８ ｘ３

８ ｘ９

８ ｘ３

８ ｘ６

１０ｘ３

１０ｘ３

１０ｘ４

２１ ２４

２６
１９２９ｘ２

１０ｘ２

９

ｘ２

ｘ２

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１／２０Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

２／２０Ｗ

４／２０Ｗ

４／３２Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

１Ｐ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

凡例で工事概要を下記に示す

２Ｐ－１５Ａｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ１

３Ｗ－１５Ａｘ１

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ３＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬ

３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ３

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　コ－ドベンダント（撤去＋再取付）

リモコンスィッチ　２Ｌ（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込コンセント　　　　　　　　（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去）＋光電式煙感知器２種（新品取付）

煙感知器２種（撤去＋再取付）

壁掛スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込音量調整器（撤去＋再取付）

テレビ受口中間（撤去＋再取付）

テレビ受口端末（撤去＋再取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋プレ－ト取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋プレ－ト取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋再取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋再取付）

子時計（撤去＋再取付）

子時計スピ－カ－付（撤去＋再取付）

１階　電気撤去及び再取付平面図　　Ｓ＝１：１００

１０

１１

１２

１５

１３

１４

１６

１７

２０

１８

１９

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－０８

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）１Ｐ－１５Ａｘ１＋３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ
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，
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０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

Ａ工区

Ｂ工区

ＤＮ

（被服）

家庭科教室

準備室

コンピューター教室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

図書室 司書室

進路相談室

準備室

電気室

男子

準備室

便所－２

理科教室－１

理科教室－２

外廊下

ベランダ

ベランダ

ＥＸＰ．Ｊ

女子 男子

便所－３

ｘ６

３ ｘ１５
７ ｘ２

ｘ４

ｘ２

２８Ｒ

２９

２１

２７

ｘ６

３ ｘ１５
７ ｘ２

ｘ２

２９

２１

ｘ４

２７

Ｒ

ｘ２２９

２１

２５

２

８ ｘ６

ｘ３

２６

３０１４

１１

２５ｘ２

４ ｘ１０

２ ２

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

２５

２５

２５２３

２０

２６

２１

２１

ｘ２

８ ｘ４

８ ｘ４

８ ｘ６

８ ｘ９

８ ｘ６
８ ｘ６

８ ｘ６

８ ｘ６

３３

ｘ５

２５２３

１１

２１

１２

４ ｘ６

２５

１０

ｘ３１０

１０

２６

１４１１

８ ｘ４ ｘ２１０

１４

１１

１１

２６

１０

１０

１０

１０

１０

Ｓ

Ｓ

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１／２０Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

２／２０Ｗ

４／２０Ｗ

４／３２Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

１Ｐ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

凡例で工事概要を下記に示す

２Ｐ－１５Ａｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ１

３Ｗ－１５Ａｘ１

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ３＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬ

３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ３

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　コ－ドベンダント（撤去＋再取付）

リモコンスィッチ　２Ｌ（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込コンセント　　　　　　　　（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去）＋光電式煙感知器２種（新品取付）

煙感知器２種（撤去＋再取付）

壁掛スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込音量調整器（撤去＋再取付）

テレビ受口中間（撤去＋再取付）

テレビ受口端末（撤去＋再取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋プレ－ト取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋プレ－ト取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋再取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋再取付）

子時計（撤去＋再取付）

子時計スピ－カ－付（撤去＋再取付）

１０

１１

１２

１５

１３

１４

１６

１７

２０

１８

１９

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

２階　電気撤去及び再取付平面図　　Ｓ＝１：１００

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－０９

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）１Ｐ－１５Ａｘ１＋３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ



ＥＸＰ．Ｊ

２
，

７
０

０
４

，
５

０
０

９
，

０
０

０
５

，
０

０
０

９
，

０
０

０
８

，
３

０
０

８
，

２
０

０

３
０

，
２

０
０

１
６

，
５

０
０

８
５

，
７

０
０

２
，

０
０

０

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

Ａ工区

Ｂ工区

音楽教室－２

音楽教室－１

準備室ＤＮ

準備室

便所－２

男子

外廊下

ベランダ

ベランダ

Ｒ

２７

２１ ２５

２１

１１

１４

１０
１０

１０

８

８

ｘ６

ｘ２

ｘ３

ｘ２

１２

Ａ Ｂ ＥＣ Ｉ Ｌ Ｏ ＱＦ Ｈ Ｋ Ｎ Ｐ Ｒ

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１／２０Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

２／２０Ｗ

４／２０Ｗ

４／３２Ｗ

１／４０Ｗ

２／４０Ｗ

１Ｐ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

凡例で工事概要を下記に示す

２Ｐ－１５Ａｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ１

３Ｗ－１５Ａｘ１

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬｘ２

１Ｐ－１５Ａｘ３＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ２＋ＰＬ

３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ

１Ｐ－１５Ａｘ３

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　露出型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　埋込型　　　　　　（撤去＋再取付）

蛍光灯　コ－ドベンダント（撤去＋再取付）

リモコンスィッチ　２Ｌ（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）

埋込コンセント　　　　　　　　（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去＋再取付）

スポット型感知器（撤去）＋光電式煙感知器２種（新品取付）

煙感知器２種（撤去＋再取付）

壁掛スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込スピ－カ－（撤去＋再取付）

埋込音量調整器（撤去＋再取付）

テレビ受口中間（撤去＋再取付）

テレビ受口端末（撤去＋再取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋プレ－ト取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋プレ－ト取付）

天井付扇風機４０ｃｍ（撤去＋再取付）

扇風機用スイッチ（撤去＋再取付）

子時計（撤去＋再取付）

子時計スピ－カ－付（撤去＋再取付）

１０

１１

１２

１５

１３

１４

１６

１７

２０

１８

１９

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３階　電気撤去及び再取付平面図　　Ｓ＝１：１００

１階　動力，幹線設備　配線図

西原町字小那覇　３０８番地の１

（電気・Ｂ工区）工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

〒９０３－０１１７ 沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

崎原電気

TEL (098) 945-5431, FAX (098) 956-5759

図面番号

Ｅ－１０

埋込点滅器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撤去＋再取付）１Ｐ－１５Ａｘ１＋３Ｗ－１５Ａｘ１＋ＰＬ



（ＶＥ２２） （ＶＥ２２）

自動火災報知機系統図

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

自火報設備系統図 Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

記号 名称 備考 記号 名称 備考

凡例

Ｏ

Ｐ

Ｂ

Ｒ

複合盤（既設） 自火報　４０回線，防煙　１５回線

副受信機（既設） ２０回線

総合盤（消火栓一体型）（既設）

Ｐ型１級発信機（既設）

表示灯（既設） ３０Ｖ，２Ｗ

電鈴（既設） ２４Ｖ，１５０φ

スポット型感知器 差動式　２種

スポット型感知器 定温式　２種

スポット型感知器 定温式　１種　防水

スポット型感知器 定温式　１種　防水　１５０°Ｃ

煙感知器 光電式　２種

終端抵抗

消火栓ポンプ起動リレ－（既設）

起動スイッチ（既設）

警戒区番号 自火報

警戒区番号

煙感知器 光電式　３種

電磁レリ－ズ 防火シャッタ－用（別途建築）

電磁レリ－ズ 防煙ダンパ－用（別途機械設備）

端子盤（既設）

ＨＰ１．２－７Ｐ（ＶＥ２２） ＨＰ１．２－７Ｐ（ＶＥ２２）

地下ピット

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－２０Ｐ（Ｅ３９）ｘ４

ＨＰ１．２－１５Ｐ（Ｅ３１）

Ｃ Ｃ

（ＶＥ２２）

Ｃ

Ｒ

既設

，

消火ポンプ室

空調機械室

ＨＰ１．２－７Ｐ（ＶＥ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ２ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－７Ｐ（ＶＥ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ２

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

ＨＰ１．２－５Ｐ（ＶＥ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ２

ＨＰ１．２－５Ｐ（ＶＥ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ３

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ２

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）ｘ３

ＨＰ１．２－７Ｐ（ＶＥ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＶＥ２８）

既設

既設

Ｂ　棟

Ａ工区

Ａ　棟 体育館

Ｂ工区

新設

新設

新設

新設

新設

新設

町単独工事

崎原電気

〒９０３－０１１７

ＴＥＬ（０９８）９４５－５４３１，ＦＡＸ（０９８）９４６－５７５９

沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地

西原町字小那覇　３０８番地の１

西原東中学校改造防音工事

工事名

工事場所

（電気・Ｂ工区）
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普通教室 普通教室

普通教室 普通教室 普通教室

多目的ホール

生徒会室

ＵＰ

校長室

事務室

放送室

受水槽

ポンプ室

リフト

技術教室

（金工）

技術教室

（木工）
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湯沸室
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保健室特殊学級

便所

シャワー
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手洗場
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湯沸室
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便所－３

和室 倉庫
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階段下倉庫

便所－２
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準備室

女子 男子
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男子

職員室

資料室

会議室

（Ａタイフ゜） （Ａタイフ゜）

（Ｂタイフ゜） （Ａタイフ゜） （Ａタイフ゜）
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多目的教室

ＤＳ

ＥＸＰ．Ｊ
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心の相談室
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既
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普通教室

（Ｂタイフ゜）

Ａ工区

Ｂ工区

ＴＥＬ（０９８）９４５－５４３１，ＦＡＸ（０９８）９４６－５７５９

（電気・Ｂ工区）
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１
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Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ
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Ｐ Ｂ

Ｐ
Ｂ

沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地〒９０３－０１１７

図面番号

Ｅ－１２

工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

西原町字小那覇　３０８番地の１

１階　防火戸設備図

町単独工事

崎原電気

１階　防火戸設備図　　Ｓ＝１：２００

※

２．　明記なき配線は下記の通り

は煙感知器光電式３種（既設）

は煙感知器光電式３種（新設）

は防火シャッタ－用電磁レリ－ズ（別途建築）ＥＲ新

新

既

１．　凡例（工事説明）

ＨＰ　１．２－３／Ｃ

ＨＰ　１．２－２／Ｃ＋３／Ｃ

（天井ころがし）

（天井ころがし）
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Ｓ
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ＤＮ ＵＰ

普通教室
（Ｂタイフ゜）

ＤＮ

ＤＮ

（被服）

家庭科教室

（調理）

家庭科教室

ＵＰ

コンピューター教室

図書室 司書室

進路指導室

準備室

電気室

ＥＶ

作法室

準
備
室

理科教室－１ 理科教室－２

外廊下

ベランダ

ベランダ

ベランダ

ＥＸＰ．Ｊ

６，５００ ８，５００

普通教室 普通教室

普通教室 普通教室 普通教室

多目的ホール

ＵＰ

ＵＰ

女子 男子

便所－３

便所－２

女子

準備室

女子 男子

便所－１

男子

職員室

資料室

（Ａタイフ゜） （Ａタイフ゜）

（Ｂタイフ゜） （Ａタイフ゜） （Ａタイフ゜）
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既
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新
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※

２．　明記なき配線は下記の通り

は煙感知器光電式３種（既設）

は煙感知器光電式３種（新設）

は防火シャッタ－用電磁レリ－ズ（別途建築）ＥＲ新

新

既

１．　凡例（工事説明）

ＨＰ　１．２－３／Ｃ

ＨＰ　１．２－２／Ｃ＋３／Ｃ

（天井ころがし）

（天井ころがし）

Ｓ

Ｓ

８
，
１

４
Ｇ Ｊ Ｍ

５

５

９

２階　防火戸設備図　　Ｓ＝１：２００

２，２００ ７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００ ７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００ ４，０００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
０
５
０

６
，
４
５
０

６
，
５
０
０

２
，
７
０
０

４
，
５
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

９
，
０
０
０

８
，
３
０
０

８
，
２
０
０

３
９
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

２
，
２
０
０

８
５
，
７
０
０

２
，
０
０
０

８，５００８，５００８，５００８，５００９，０００８，５００８，５００８，５００

３，０００ ６８，５００ ３，０００

２，４００ ４，５００ ４，５００

Ｂ工区

Ａ工区

ＴＥＬ（０９８）９４５－５４３１，ＦＡＸ（０９８）９４６－５７５９
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沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地〒９０３－０１１７

図面番号

工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

西原町字小那覇　３０８番地の１

１階　防火戸設備図

町単独工事

崎原電気
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３階　防火戸設備図　　Ｓ＝１：２００

※

２．　明記なき配線は下記の通り

は煙感知器光電式３種（既設）

は煙感知器光電式３種（新設）

は防火シャッタ－用電磁レリ－ズ（別途建築）ＥＲ新

新

既

１．　凡例（工事説明）

ＨＰ　１．２－３／Ｃ

ＨＰ　１．２－２／Ｃ＋３／Ｃ

（天井ころがし）

（天井ころがし）
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（電気・Ｂ工区）

沖縄県中頭群西原町字翁長４９３番地〒９０３－０１１７

図面番号

工事名

工事場所

図面名

西原東中学校改造防音工事

西原町字小那覇　３０８番地の１

１階　防火戸設備図

町単独工事

崎原電気
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