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Ｍ－１

・機械室内の冷水のト゛レン管

（ＡＬＧＫ保温筒）又は（ホ゜リスチレンフォーム保温筒＋現紙

＋アルミカ゛ラスクロス）

・冷水ト゛レン管の保温厚

管径１５Ａから１５０Ａ：　保温厚２０ｍｍ

（ｂ・（ア）、（イ）、Ⅰ）

（２．２．４表）

１０．冷水ト゛レン管の保温

１．法式

２．風道の種別

３．風道の工法

４．風量測定口

５．多湿箇所の 風道範囲

・第（・１　・２　・３）主換気

・低速風道　　・高速風道

・アンク゛ル工法　・スライト゛工法　・スハ゜イラル工法

・送風機に近接した部分、特に図示したタ゛ンハ゜ーの部分

・厨房　　・浴室

１．風道用材料

２．排煙口開放装置

３．排煙風量測定

４．排　煙　　機

・亜鉛鉄板製　・普通鋼板製（厚１．６ｍｍ）

・手動　　・手動及び遠隔操作可能なもの

・建築設備定期検査業務基準指導書（日本建築設備安全センター）

の排煙風道の検査方法に準じる。

・排煙機は（財）日本建築センターの認定品を使用し、

電動機がタ゛クト内に内蔵される排煙機は使用しない。

（別表１）　機材の検査及び試験内容

機材名 検査及び試験の内容

※

※

※

※

※

※

※

※

１２．溶接配管接合の 検査

（Ｃ・（ア）、（イ）、ウ）、エ）、　

磁粉探傷検査によるものとし抜取率は

とする。（・５％　　　・　　　）

・冷却水配管の溶接部の検査は放射線透視検査、浸透探傷検査又は

（１．５．１４．）（２．１．１７表）

※

１１．冷媒管保温 天井内

屋外露出

・

・

ＩＶ）

（Ｅ・（ア）、（イ）、ウ）、エ）、　Ｖ）３ Ｉ

チリンク゛ユニツト　　

空気調和機

外観、板厚、寸法、チャンバ－の消音内貼り状況其の他　

防衛施設庁仕様の適合

冷房能力、風量、機外静圧、騒音、外観

冷房能力、騒音、外観

防衛施設庁仕様の適合

外観、板厚、寸法、チャンバ－の消音内貼り状況其の他　

防衛施設庁仕様の適合

１．機材名 ・既設換気扇、既設空冷パッケ－ジ冷房機

・図示以外にも、係員が必要と認める機器は撤去する。

設計基準強度

１４．他工事との取合

１９．コンクリート

２０．コンクリートの

電気１次側配管配線（・本工事　・別途工事）

電気１次側電源供給の接地は原則として別途とし、

壁貫通の仮枠入れは（・本工事・別途）とし補強鉄筋は

（・本工事　・別途）とする。

天井及び壁のホ゛ート゛類の下地の補強は別途とする。

天井及び壁のホ゛ート゛類の切込みは図示したもの以外は別途工事とする。

及び補強鉄筋は（・本工事・別途）とする。

２次側の機器及び特記のある機器の接地は（・本工事・別途）
とする。

盛り土

既存のコンクリート床、壁の配管貫通部の穴あけは

タ゛イヤモント゛カッター による。

・根切り土の中の良質土　　　・購入土

・構内敷均し

構内指示の場所に・たい積　・敷均し（地均程度）
構外指示の場所に・たい積　・敷均し（地均程度）

・構外自由処分

・Ｆｃ＝１８０Ｋｇ／ｃｍ２　・Ｆｃ＝２１０Ｋｇ／ｃｍ２

・１８ｃｍ　・１５ｃｍ　・１２ｃｍ　・８ｃｍ

・ＳＵＳ　・鉄製亜鉛引き　・鉄製溶融亜鉛メッキ

・塩ヒ゛（ホ゛ルト、ナット類はＳＵＳ）

配管及びタ゛クト等が建築基準法施工令第１２２条、第１５項

に規定する耐火構造等の防火区画などを貫通する箇所は

その隙間をモルタル又はロックウール保温材で埋める。

又、配管等の保温が有る場合はロックウール保温材で行う。

調合ヘ゜イント

屋内（・合成樹脂調合ヘ゜イントの１種　　）

２２．防火区画貫通部

の処理

屋外（・油性調合ヘ゜イント又は合成樹脂調合ヘ゜イントの２種）

・吸収式冷凍機　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

・空気調和機　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

・遠心送風機　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

・

（防振材：　　　　　　　　　　　　　）

（振動絶縁効率：　　　　　　　　　　　　　）

（振動絶縁効率：　　　　　　　　　　）

・水冷式往復動冷凍機　　・遠心冷凍機

・空冷式往復動冷凍機　　・吸収式冷凍機

・水冷式ハ゜ッケーシ゛式形空気調和機

・空冷式ハ゜ッケーシ゛式形空気調和機

・遠心冷凍機　　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

チリンク゛ユニツト　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

・ハ゜ッケーシ゛形空気調和機　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

・ホ゜ンフ゜　　　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

１．風道の種類

２．風道の工法

３．風量測定口

亜鉛鉄板製（・低速風道　・高速風道）

アンク゛ル工法　・スライト゛工法　・スハ゜イラル工法

風量測定口の取付個数（長辺）単位ｍｍ

取付辺の寸法３００以下　　　１個

取付辺の寸法３００を越え７００以下　　　２個

取付辺の寸法７００を越えるもの　　　３個

下記の位置に風量測定口を取り付ける。

（１）

（２）

（３）

（４）

空調機のサフ゜ライチャンハ゛ーからの分岐タ゛クト

送風機の吐出タ゛クト又は吸い込みタ゛クト

外気取り入れタ゛クト

風量調整タ゛ンハ゜ーの上流又は下流

空調機の送風タ゛クト及び外気タ゛クトには、直読式の温度計を

とりつける。

自動閉鎖機構はソレノイト゛（瞬時通電式）とし、定格出力

内張りを施すチャンハ゛ー表示寸法は内法をしめす。

空気調和機に取り付けるサフ゜ライチャンハ゛ー、レタンチャンハ゛ー
及び風道系特記したチャンハ゛ーには、点検口（寸法のない

場合は５００×５００）を設ける。

外壁に面するカ゛ラリに直接取り付けるチャンハ゛ー及び

ホッハ゜ーには排水コックを設ける。

外板及び羽根の材質（・鋼製　・アルミニュウム　製）

アルミ製とし、着脱可能な防虫網（ＳＵＳ製）を取付、

タ゛クトとカ゛ラリの接続部にはト゛レーン抜きを設け、

屋外又は間接排水口に導く。

種類（・メカニカルタイフ゜　　・風速センサータイフ゜）

６．チャンハ゛ー

７．定風量ユニット

８．外気取入れカ゛ラリ

５．防煙タ゛ンハ゜ー

４．温度計

ＤＣ－２４Ｖ　０．６Ａ以下とする。

煙感知器、連動制御器及び煙感知器から連動制御器までの

配管配線並びに連動制御器防煙タ゛ンハ゜ーまでの配管配線

工事は（・本工事　・別途）とする。

９．風道保温

カラー亜鉛鉄板（０．３５ｍｍ）

・屋内露出（一般居室、廊下）

　冷温水管寄せの各送り管にコック付き瞬間流量計を

（・設ける　・設けない）

　冷凍機の冷水出口に流量測定用（ヒ゜トー管流量計用）タッヒ゜ンク゛

・屋内露出（一般居室、廊下）

・屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

ロックウール保温筒＋鉄線＋ホ゜リエチレンフィルム＋原紙＋綿布）

＋目止め材（１）＋調合ヘ゜イント（２）

（ＡＬＧＫ保温筒＋綿布、カ゛ラスクロス）又は（ク゛ラスウール、

（ＡＬＧＫ保温筒）又は（ク゛ラスウール、ロックウール保温筒＋

綿布＋ホ゜リエチレンフィルム＋原紙＋アルミカ゛ラスクロス）

筒）又は（ク゛ラスウール、ロックウール保温筒＋鉄線＋

ホ゜リエチレンフィルム＋アルミカ゛ラスクロス）

（ＡＬＧＫ保温筒＋防水綿布＋アスファルトフ゜ライマー）又は

（ク゛ラスウール、ロックウール保温筒＋ホ゜リエチレンフィルム

＋防水綿布＋アスファルトフ゜ライマー）

・屋外露出、浴室厨房、多湿箇所

（ＡＬＧＫ保温筒）又は（ク゛ラスウール、ロックウール保温筒

＋鉄線＋ホ゜リエンレンフィルム）

　・保温厚さ　管径１５Ａから５０Ａまでは保温厚４０ｍｍ

管径６５Ａ以上　　　保温厚５０ｍｍ

８．瞬間流量計及び

流量測定口

７．圧力計及び 　下記の管に圧力計及び真空計を取り付ける。

冷温水出入り口、冷温水発生機の冷却水及び冷温水の出入り口

冷凍機の冷却水及び冷水の出入口、ユニット形空気調和機の
真空計

１６．スリーフ゛ 防水処理を必要とするスリーフ゛はつば付き鋼管とする。
その他（・亜鉛鉄板　・鋼管　・塩ヒ゛　・ホ゛イト゛）

（１．２．１９．）（２．１．１２表）

（４．３．１）

（４．３．１）

（４．５．１）

（４．５．１）

（２．２．１）

（２．１．１１）

（２．１．１２）

（２．２．１．）

（２．２．１．）

（３．２．１４表）

（１．１１．１９）

並びに冷温水管寄せの各返り管

冷温水の出入口、ユニット形空気調和機の冷温水出入れ口

冷凍機の冷水及び冷温水の出入口、冷温水発生機の冷却水及び

　下記の管には温度計を取り付ける。６．温度計

３．ストレーナ

４．防振継手

　冷却水配管の冷却塔への出入口側及び補給水管の入り口側

にはフレキシフ゛ルシ゛ョイントを設ける。　
５．

　冷凍機の冷水配管入り口側、冷却水配管の凝縮機の入り口側又は

冷却塔の出口側にストレーナを設ける。

・硬質塩化ヒ゛ニル管

冷水管　　・８０Ａ以下ねじ込み接合・１００Ａ以上溶接接合２．接続方法

・補給水管　　・８０Ａ以下ねじ込み接合　・管端防食継手、１００Ａ

以上フランシ゛接合

・排水管　　・ねじ込み接合　・接着接合

１．管材 ・冷水管　　（配管用炭素綱鋼管（白））

・冷却水管　＊　配管用炭素鋼鋼管（白）

・補給水管　・水道用硬質塩化ヒ゛ニライニンク゛鋼管

・排水管　　・配管用炭素綱鋼管（白）

１１．消音内張り ・サフ゜ライチャンハ゛ー（機械室）

カ゛ラスクロス＋銅亀甲網

・消音チャンハ゛ー

鋲＋ク゛ラスウール保温板２号４０Ｋ（２５ｍｍ）＋

鋲＋ク゛ラスウール保温板２号４０Ｋ（２５ｍｍ）＋

鋲＋ク゛ラスウール保温板２号４０Ｋ（５０ｍｍ）＋

カ゛ラスクロス

カ゛ラスクロス

・消音エルホ゛

・亜鉛鉄板（露出部分）

錆止めヘ゜イント（１回）＋調合ヘ゜イント（２回）

・亜鉛鉄板（内面）

黒艶消しのヘ゜イント（２回）

１０．風道の塗装

鋲＋ク゛ラスウール又はロックウール保温板（５０ｍｍ）＋

・屋内露出（機械室、倉庫、書庫）

ウール）（５０ｍｍ）＋アルミカ゛ラスクロス粘着テーフ゜

鋲＋アルミカ゛ラスクロス化粧保温板（ク゛ラスウール又はロック

鋲＋アルミカ゛ラスクロス化粧保温板（ク゛ラスウール又はロック

・屋内隠ぺい（タ゛クトシャフト内）

ウール）（４０ｍｍ）＋アルミカ゛ラスクロス粘着テーフ゜

鋲＋ク゛ラスウール又はロックウール保温板（５０ｍｍ）＋

・屋外露出・浴室・厨房・多湿箇所

アスファルトルーフィンク゛（２２ｋｇ／巻）＋ステンレス鋼板（０．３ｍｍ）

（Ｋ３．（ア）．（イ）．Ⅷ）

（Ｉ．（ア）．（イ）．Ⅷ）

（Ｊ１．（ア）．（イ）．Ⅷ）

（２．２．４表）

（２．２．４表）

（２．２．４表）

（Ｉ．（ア）．（イ）．Ⅷ）

（Ｄ・（ア）、（イ）、（ウ）、Ⅳ）

（Ｅ３・（ア）、（イ）、（ウ）、Ⅳ）

※

※

・天井内ハ゜イフ゜シャフト内、空隙壁中、屋内暗渠（ＡＬＧＫ保温

・屋外暗渠

建築躯対（梁、壁、床）の貫通スリーフ゛は（・本工事・別途）※

※

※

※

※

※
※

※

※

※

※８０％以上

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※・冷却水管　　８０Ａ以下ねじ込み接合　１００Ａ以上はフランジ継手

※

※

※

※　冷凍機に接続する配管には防振継ぎ手を設ける。（ホ゜ンフ゜同様）

※

※

※

※

※

９．冷水管保温

（継手及び弁類含む）

（Ａ・（ア）、（イ）、（ウ）、Ⅳ）

（Ｂ・（ア）、（イ）、（ウ）、Ⅳ）

（Ｃ・（ア）、（イ）、（ウ）、Ⅳ）

※

※

１８．残土処分

１５．はつり

１７．埋め戻し

スランフ゜

２１．屋外管支持金物

２３．塗料の種別

１．主要熱源機器

２．基礎の種別

（２．２．４表）

フレキシフ゛ルシ゛ョイント

・冷却塔（低騒音型）　　　　　（※標準基礎　　　・防振基礎）

．

４
　
・
　
配
　
管
　
設
　
備

風道

２

５
　
・
　
換
　
気
　
設
　
備

６
　
・
　
排
　
煙
　
設
　
備

７
　
・
　
撤
　
去
　
工
　
事

１

３

写真の撮り方は建設大臣官房官庁修繕部監修「工事写真の

撮り方（建設設備編）」による。

９．発生材の処理

６．工事写真

（１）土中埋設部、隠ぺいされるもの。

（２）監督員の指示するもの。

（提出写真はカラー、手札版以上とする。）

７．完成図及保守

指導案内書
提出する。

引渡しを要するもの（別紙現場説明書及び明細書による。）

・必要とする。（別紙１参照）　・不必要

１２．技能士の適用

工事完了後、下記の測定表を提出する。

・（１）風量測定結果表

・（２）騒音測定結果表

・（３）温度、湿度分布測定結果表

・（４）排煙風量

・（５）水圧

・（６）電流

１３．測定表

・不必要・必要とする。　

別紙現場説明書及び明細書による。１０．寄託品、支給材料

及び貸与品

８．主任技術者の資格 ・資格の区分　Ｉ　　　　・資格の区分　ＩＩ

完成図、原図１部及び保守指導案内書２部を工事完了後

下記のものを原版共に監督員に提出する。

１１．機器検査及び試験

機器操作指導書及び施工者連絡方法の提示

・　マイクロフィルム（シ゛ャケット１部、アハ゜ッチャー

カート゛１部）をＢ－４版に縮小マイラー１部、

同セ゛ロックス透視２部を提出する。

（１．２．３．）

（１．２．８．）

（１．４．２．）

（１．４．５）（１．１．２表）

（１．５．２．）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

１
　
・
　
一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

２
　
・
　
空
　
調
　
機
　
器

３
　
・
　
風
　
道
　
設
　
備

章 項目 特記事項

１．機材

提出

５．制作図、施工図の

４．工事用電力水

３．足場・その他

２．諸手続

別紙機器仕様書及び製造業者の製品又は同等品以上とする。

機材は監督員の承認を受ける。
※

※

諸手続きに必要な費用は、すべて請負者の負担とする。※

・別契約の関係請負者が接置したものは無償で使用できる。

・本工事で設置する。

・本工事で必要な電力水等の費用は請負者の負担とする。

・無償使用できる。

※ 主要機材の制作図は原則として、契約後３０日以内

施工図は監督員の指定する時期に提出する。

の中心周波数における内圧音圧レヘ゛ル差の平均値で３０ｄＢ以上とする。

Ⅱ一般事項 １．本特記様書及び図面に記載されていない事項は、現場説明書、

国土交通省制定「機械設備工事共通仕様書」（平成１３年度版）

及び「機械設備工事標準図」（平成１３年度版）によるものとする。

なお、現場説明書、仕方書、及び仕様書の内容に相違点

がある場合の優先順位は下記のとおりとする。

記

（１）現場事務所及び現場説明に対する回答書

（１）項目は番号にО印のついたものを適用する。

（２）特記仕様書

（３）仕方書

（４）仕様書及び標準図

２．　特記仕様

（２）特記事項は、◎の付いたものを適用する。◎印の無い場合は、※印の
あるものを適用する。◎印と※印のある場合は共に適用する。

５．　　防音計画：所要防音量は、１２５ＨＺから４０００ＨＺまでオクターフ゛ハ゛ント゛

（平成７年度版）（以下仕方書という）

（３）形状寸法の単位は、特記なき限りミリメートルとする。
（４）特記事項に記載の（　）内表示番号は、機械設備工事仕様書の

当該項目、当該図または当該表を示す。

防衛施設庁施設部施設対策第二課制定「防衛施設周辺防音工事標準仕方書」

（ｍ２）除湿面積（ｍ２）

工事概要

１．

２．

３．

４．

工事名

工事場所

面積

構造規模；　鉄筋コンクリ－ト造

西原町字小那覇３０８番地の１　；

西原東中学校改造防音工事（除湿換気・Ｂ工区）

１　階

２　階

３　階

Ｐ　Ｈ

合計 ２，２３１．４９ １，４２９．００

２８８．７０３２４．０２

９４８．５８ ６６５．５６

４７４．７４９５８．８９

Ｂ工区 Ｂ工区



Ａ工区

Ｂ工区

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
附近見取図,配置図

Ｍ－０２

１：５００

配　置　図　　Ｓ＝１：５００

道路

グランド

道路境界線

道
路

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路

道
路
境
界
線

広場

校門

Ａ棟

体育館
屋外広場

ＥＸＰ．Ｊ

ポーチ

Ｂ棟

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

道路

至中城村

西原町役場

至浦添市

国
道
３
２
９
号
線

金秀鉄工

西原東中学校

附　近　見　取　図　　Ｎｏ　ＳＣＡＬＥ

至与那原町

オキマート



ＡＣＰ－１

ＮＯ 名　　　　称 仕　　　　　　　　　様

電　　　　　　　源

備　　　考

ＫＷ φ Ｖ ＨＺ

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－５

ＡＣＰ－６

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－８

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機

パッケ－ジ冷房機
送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

パッケ－ジ冷房機

送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

１階心教育相談室

１階休憩室

１階生徒指導室

２階進路相談室

１階事務室、放送室

１階校長室

１階会議室

３．７５

１．８

個　別　空　調　機　器　表

ＮＯ 名　　　　称 仕　　　　　　　　　様

電　　　　　　　源

備　　　考

φ Ｖ ＨＺ

　換　気　機　器　表

ＨＥＡ－２

Ｗ

全熱交換器ＨＥＡ－１

ＨＥＡ－３

ＨＥＡ－４

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

室外機はＳＵＳ製ワイヤ－（２本）支持，ＳＵＳ製タ－ンバックル付

制御方式等はシステム図参照室内機は付属品はリモコンスイッチ付とする、

＊　注記

空調屋外機防錆処理メ－カ－

ゆにてっくす

ニチボウテック沖縄

ジ－バ－ド沖縄

１階心教育相談室

１階休憩室

１階生徒指導室

１階事務室、放送室

１階保健室

１階特殊学級

２階進路相談室

３階音楽教室準備室

２階理科教室準備室

１階校長室

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号

Ｂ工区

数量

Ｂ工区

数量

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井埋込ダクト型

冷房能力　：　１４．０ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット１方向吹出

冷房能力　：　　３．２ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット１方向吹出

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット４方向吹出

冷房能力　：　　４．０ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット４方向吹出

冷房能力　：　　６．３ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット４方向吹出

冷房能力　：　　５．６ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井埋込ダクト型

冷房能力　：　１１．２ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井カセット４方向吹出

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

専用コントロールスイッチ共　その他　消音ボックス含む

附属：深型ステンレスパイプフード１５０φ（ガラリ－付）

風量：　３５０ｍ／Ｈ

型式：天井埋込ダクト型

専用コントロールスイッチ共　その他　消音ボックス含む

附属：深型ステンレスパイプフード１５０φ（ガラリ－付）

風量：　２５０ｍ／Ｈ

型式：天井埋込ダクト型

専用コントロールスイッチ共　その他　消音ボックス含む

附属：深型ステンレスパイプフード２５０φ（ガラリ－付）

風量：１０００ｍ／Ｈ

型式：天井埋込ダクト型

専用コントロールスイッチ共　その他　消音ボックス含む

風量：　１５０ｍ／Ｈ

型式：天井埋込ダクト型

吸込口１５０φ用

吸込口２００φ用

吸込口２５０φ用

吹出口２５０φ用

吹出口１５０φ用

吹出口２００φ用

ＡＣＰ－１０ パッケ－ジ冷房機 送風機，室外

送風機，室内

圧縮機，室外

集中コントロ－ラ－ １階事務室

型　式　　：　空冷式　冷房専用型　天井埋込ダクト型

冷房能力　：　８．０ＫＷ　　

送風量　　：　標準風量　　　機外静圧　：　標準静圧

２階理科教室－１

３階音楽教室－２

１階会議室

２階コンピユ－タ－教室×２台

２階理科教室－２×２台

３階音楽教室－１×２

２階図書室×２

２階理科教室－１

３階音楽教室－２

１階生徒会室

３階音楽教室準備室

１階特殊学級

１階会議室

２階コンピユ－タ－教室

２階図書室

２階理科教室－１

２階理科教室－２

３階音楽教室－２

３階音楽教室－１

３

１

２

２

１

２

７

５

２

１

冷房能力　：　　２．８ＫＷ　　

冷房能力　：　　４．５ＫＷ　　

０．９８

０．０４

０．０３５

０．９８

０．０４

０．０３５

０．９８

０．０４

０．０５６

０．９８

０．０４

０．０５６

１．５

０．０３

０．０３

０．０５６

３．０

０．０３＋０．０３

０．２９

０．０３＋０．０７

０．２９

２．２

０．０３

０．１５

０．０５６

９

２

０

７

３

３

３

３

附属：深型ステンレスパイプフード１５０φ（ガラリ－付） 吹出口１５０φ用

吸込口１５０φ用

凡　　　例

冷媒管

ドレン管（空調用）

図　　　　示 名　　　　称 仕様

銅管

　　 硬質塩化ビニ－ル管（ＶＰ）

冷却水往管

冷却水返り管

配管用炭素鋼管（白）

冷水往管

冷水返り管

配管用炭素鋼管（白）

配管用炭素鋼管（白）

配管用炭素鋼管（白）

Ｒ

Ｄ

ＣＤ

ＣＤＲ

Ｃ

ＣＲ

屋外は銅管（ステンレスラッキング）

・　配管用炭素鋼管（白）

２，　室内空調機と室外機との連絡線，室内機からリモコンスイッチへの制御線，

１，　全熱交換器とコントロ－ルスイッチ間の配線，

３，　冷房室内機と全熱交換器は連動運転とする，全熱交換器は単独運転可能とする．

リモコンスイッチは全熱交換器兼用とする，

　　　下記の項目は本工事とする，＊

４，　室内機と集中コントロ－ラ－間の制御線．

室外機ケ－シング内外両面共耐塩防食処理は、

次に記載のメ－カ－による防錆処理とし、補償期間は５年間とする。

１ ２００ ６０

１ ２００ ６０

１ ２００ ６０

１ ２００ ６０

　１５ｘ２

　２５ｘ２

５５ｘ２

１００ｘ２

２００ ６０

２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

３ ２００ ６０

１

１

個別空調機器表

換気機器表 Ｍ－０３

―

１階生徒会室

２階理科教室準備室

１階保健室



西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
１階除湿換気設備平面図

１：２００

Ｍ－０４

Ｕ．Ｐ

Ｓ

１１７

０２
，
５
０
０

ＡＣＰ－８

ＨＥＡ－４
２５０φ ２５０φ

ＡＣＰ－７

１５０φ

２５０φ

ＨＥＡ－１

１５０φ

１５０φ

１５０φ

ＡＣＰ－３

１５０φ

ＨＥＡ－１

Ｂタイプ
ＡＣＰ－１

Ｂタイプ
１５０φ

１５０φ１５０φ

ＨＥＡ－１

Ｂタイプ×２ 天井埋込型換気扇既設、 ×２台

１５０φ

１５０φ

１５０φ

１５０φ

１５０φ １５０φ

１５０φ

Ａタイプ

１００φ１５０φ１５０φ１５０φ

１００φ

１５０φ

ＡＣＰ－５
１５０φ

Ｂタイプ

Ａタイプ

Ｂタイプ

天井埋込型換気扇既設、

１００φ

１５０φ

Ｂタイプ
Ａタイプ

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－６

１５０φ

１５０φ

４５０×３００

４００×２００

４００×２００
４５０×３００

４００×３００
３００×２００

４００×３００

３００×２００

倉庫

ＨＥＡ－１ＨＥＡ－１ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－１ＡＣＰ－１

２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

２，４００ ４，５００４，５００

９，０００

６８，５００

８，５００ ８，５００ ８，５００ ８，５００

３，０００

２
，
０
０
０

５
，
７
０
０

０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

８
，
５
０
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

５
，
９
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

Ｈ
Ｋ

Ｆ
ＥＣ

ＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

Ｂ工区

Ａ工区

花 壇花 壇花 壇

廊下－７

保健室

１２２

和室

シャワー 便所

シャワー

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

ス
ロ
ー
プ

中
心
線

３
ｍ
ラ
イ
ン

湯沸室 倉庫

湯沸室

特殊学級

１２１

校長室

１２０

男子女子

心教育相談室

１１６

印刷室

湯沸室

休憩室

会議室

１１５

事務室

放送室
１１９

生徒指導室

１１８

廊
下
－
５

昇降口

Ｕ．Ｐ

１２３

生徒会室

廊
下
－
４

ＥＸＰ．Ｊ

花壇

受水槽

ホ゜ンフ゜室

建物間の中心線

３ｍライン

配膳室

リフト

Ｕ．Ｐ
階段下倉庫

階段室－１
準備室

１１１

（木工）技術教室

１１０
（金工）技術教室

１０９

ＵＰ

階段

普通教室

１０１

普通教室

１０２

普通教室

１０３
多目的ホール

１１２

職員室

資料室

１０４

ベランダ ベランダ ベランダ ベランダ ベランダ

階段

多目的教室

１０８

普通教室

１０７

普通教室

１０６

普通教室

１０５

ベランダベランダベランダ

廊
下
－
３

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１２００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　１２００　ＣＭＨ

１１５（ＡＣＰ－８）

吸込口　スリット

１０００Ｗ×５００Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

　　２

　１

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

吸込口ＲＡ消音箱

１０００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

８００Ｗ×５００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　　２

　１



Ｓ

０
０

Ｗ

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
２階除湿換気設備平面図

Ｍ－０５

１：２００

２５０φ

３００φ

３００φ
２５０×２５０

２５０φ

３００φ

４５０×３００

５５０×２５０

ＡＣＰ－８

４００×３００

ＨＥＡ－４

４００×３００

５５０×２５０

ＡＣＰ－８

３００φ

２５０×２５０

２５０φ

１５０φ ＡＣＰ－２

ＨＥＡ－１

１５０φ

４００×３００

３００×２００

４００×３００

２５０φ

２５０φ ３００×２００

４５０×３００

３００×２００

６００×２００

３００×２００

５００×２５０

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７

ＨＥＡ－４

×２台Ｂタイプ

×２台
既設

１５０φ

２５０φ

２５０φ
ＡＣＰ－１０

４５０×３００

４００×２００

４５０×３００
２５０φ

ＡＣＰ－８ ２５０φ

４００×２００

１５０φ

４００×２００

４００×２００

天井埋込型換気扇

ＨＥＡ－４

４００×３００

１５０φ

ＡＣＰ－４

ＨＥＡ－１

３００×２００

４００×３００３００×２００

４００×３００

３００×２００ ２５０φ

３００×２００

４００×３００

ＡＣＰ－７ ＡＣＰ－７ ＨＥＡ－４

理科教室－２

２２０

準備室
２１９

ベランダ

３
ｍ
ラ
イ
ン

中
心
線

階
段
室
－
２

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

理科教室－１

２１８

便所－３

女子 男子

進路相談室

２１６

ベランダ

コンピューター教室

２１５

司書室

図書室

２１７

ベランダ

電気室

廊
下
－
４

建物間の中心線

ベランダ

ＥＶ

ＵＰ

階段室－１

ＤＮ

外廊下

準備室

２１１

廊
下
－
３

家庭科教室

（被服） ２１０ ベ
ラ
ン
ダ

家庭科教室

２０９（調理）

配膳室

ＵＰＤＮ

普通教室

２０１

ベランダ ベランダ

普通教室

２０２

普通教室

２０３

ベランダ

２１２

多目的ホール

職員室

資料室

２０４

ベランダ ベランダ

２０５

普通教室

普通教室

２０６

普通教室

２０７

普通教室

２０８

階段

ＵＰ ＤＮ

ベランダベランダベランダ

Ｂ工区

Ａ工区

ＥＸＰＪ

２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

８
５
，
７
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

２，４００４，５００

９，０００

４，５００

６８，５００

８，５００ ８，５００ ８，５００ ８，５００

３，０００

２
，
０
０
０

５
，
７
０
０

２
，
５
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

８
，
５
０
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

５
，
９
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

Ｋ

Ｉ

ＨＦＥＣＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

２２０（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

　　２

吸込口　スリット

１１５０Ｗ×３５０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　１

×２

ＳＡ消音箱

１３５０Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３５０Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１４５０Ｗ×３５０Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

×２

×２

×２

２１８（ＡＣＰ－８）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　１２００　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１４５０Ｗ×３５０Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

　　２

　１

ＳＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

吸込口ＲＡ消音箱

１６００Ｗ×４００Ｌ×８００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

２１８（ＡＣＰ－１０）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

７００Ｗ×３５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

１

　１

ＳＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×６５０Ｈ

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１２００Ｗ×３５０Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

２１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１３５０Ｗ×３００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　　２

　１

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１７５０Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１４５０Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

２１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１２５０Ｗ×２００Ｈ

吸込口　スリット

　　　９６０　ＣＭＨ

１３５０Ｗ×３００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　１

　　２

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１８５０Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１４５０Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

２１７（ＡＣＰ－８）

吹出口　ノズル（壁）

３００φ

８００，１６００　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１０００Ｗ×５００Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

　１

２

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１２００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

×２

×２

×２

×２



ＥＶ

０
０

Ｗ

換気用消音ボックス　

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
３階除湿換気設備平面図

Ｍ－０６

１：２００

３００×２００

２５０φ

４００×３００

３００×２００

４００×３００

３００×２００

２５０φ
３００×２００

４００×３００

４００×３００２５０φ

１５０φ

ＡＣＰ－７ ＡＣＰ－７

１５０φ

４５０×３００

４５０×３００

４００×２００

４００×２００

２５０φ

４００×２００

４００×２００

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－８ ＡＣＰ－６ ＡＣＰ－１０

音楽教室－１

３１５

音楽教室－２

３１７

準備室３１６

ベランダ

ベランダ

廊
下
－
４

ＥＸＰ．Ｊ

外廊下

男子ＤＮ

階段室－１

ＵＰ 女子

準備室

廊
下
－
３

配膳室

建物間の中心線

美術教室

３０８

普通教室

３０１

屋外広場

ベランダ

ＤＮ

普通教室

３０２

ベランダ

多目的ホール

ベランダ

職員室

資料室

３０３

普通教室

３０４

普通教室

３０５

普通教室

３０６

普通教室

３０７

ベランダベランダベランダベランダベランダ

ベランダ

２，０００ ５６，０００ ２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

８
５
，
７
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

２，４００４，５００ ４，５００

９，０００

６８，５００

８，５００ ８，５００ ８，５００ ８，５００

３，０００

２
，
２
０
０

８
，
０
０
０

２
，
０
５
０

５
，
９
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
５
０
０

６
，
５
０
０

２
，
７
０
０
４
，
５
０
０

９
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

５
，
０
０
０

９
，
０
０
０

８
，
３
０
０

１
６
，
５
０
０

２
，
５
０
０

５
，
７
０
０

２
，
０
０
０

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

Ｋ

Ｉ

ＨＦＥＣＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

Ｂ工区

Ａ工区

　　１

　　１

　　１

３１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１２５０Ｗ×２００Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１５００Ｗ×２７０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１６００Ｗ×５００Ｌ×５００Ｈ

　　２

　１

３１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１６００Ｗ×２５０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１８００Ｗ×３８０Ｌ×４５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

３１７（ＡＣＰ－８）

　　２

　１

　　２４００　ＣＭＨ

１４５０Ｗ×３５０Ｈ

吸込口　スリット

　　　１２００　ＣＭＨ

１０００Ｗ×２５０Ｈ

吹出口　ＶＨＳ（壁）
１３００Ｗ×５５０Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×５５０Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１６００Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＳＡ消音箱

１

　１

３１７（ＡＣＰ－１０）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

７００Ｗ×３５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

ＳＡ消音箱

１０００Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１０００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１９２０Ｗ×３００Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り



７，８００

Ａ工区

Ｂ工区

ＡＣＰ－３
ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－３
ＡＣＰ－４

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－１

ＨＥＡ－１

１００φ

Ｂタイプ

Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｂタイプ×２

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
１階除湿換気設備平面図

Ｍ－０７

１：１００

ＨＥＡ－４

４００×２００

４５０×３００

４５０×３００

４００×２００

２５０φ

２５０φ２５０φ

４００×３００
３００×２００

３００×２００

４００×３００

１５０φ

１５０φ

１５０φ

ＨＥＡ－１

１５０φ

１５０φ

１５０φ

ＡＣＰ－６

ＨＥＡ－２

１５０φ

１５０φ１５０φ

Ｂタイプ

Ｂタイプ

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－１ＡＣＰ－８

１５０φ

１５０φ

１５０φ

ＡＣＰ－１ ＨＥＡ－１

１５０φ

１５０φ

天井埋込型換気扇既設、 ×２台

ＨＥＡ－２ ＨＥＡ－１

１５０φ

天井埋込型換気扇既設、

Ｂタイプ

１５０φ

ＡＣＰ－５
１００φ

１５０φ

Ａタイプ

Ａタイプ

換気用消音ボックス　

２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

８
５
，
７
０
０

２
，
７
０
０

ＲＱＰＯＮＬＫＩＨＦＥＣＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

生徒指導室
１１８

会議室

１１５

休憩室

１１７

湯沸室

印刷室

事務室
放送室

１１９

心教育相談室
１１６

廊
下
－
５

校長室

１２０

女子
男子

花壇

特殊学級

１２１

花壇

和室

シャワー

湯沸室

保健室

１２２

湯沸室

便所
シャワー

倉庫

花壇

倉庫

ＵＰ

花壇

手洗場

昇降口

生徒会室
１２３

ＥＸＰ．Ｊ

１５０φ
１５０φ １５０φ １００φ１５０φ

１５０φ

１５０φ

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１２００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

吸込口ＲＡ消音箱

１０００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　１２００　ＣＭＨ

１１５（ＡＣＰ－８）

吸込口　スリット

１０００Ｗ×５００Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

１１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

８００Ｗ×５００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　　２

　１

　　２

　１



Ａ工区

Ｂ工区

天井埋込型換気扇１５０φ

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－２

４５０×３００

４５０×３００

換気用消音ボックス　

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
２階除湿換気設備平面図

１：１００

Ｍ－０８

２５０φ

２５０φ

２５０φ

２５０×２５０

２５０×２５０

３００φ

３００φ

３００φ

４００×３００

４００×３００

３００φ

５００×２５０

５５０×２５０

５５０×２５０

４００×３００

３００×２００

３００×２００

４００×３００

３００×２００

６００×２００

３００×２００

２５０φ

２５０φ

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７

１５０φ

１５０φ

Ｂタイプ ×２台

×２台

既設

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－１０

４５０×３００

４５０×３００

４００×２００

２５０φ

２５０φ

２５０φ

２５０φ

４００×２００

４００×２００

４００×２００

ＨＥＡ－１

ＡＣＰ－４

１５０φ

１５０φ

ＨＥＡ－１

４００×３００

４００×３００

３００×２００ ２５０φ

３００×２００

３００×２００

４００×３００

３００×２００

４００×３００

ＨＥＡ－４ＡＣＰ－７ＡＣＰ－７

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－８

ＨＥＡ－４

ＡＣＰ－８

ＲＱＰＯＮＬＫＩＨＦＥＣ

ＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

ベランダ

コンピューター教室

２１５

進路相談室

２１６

図書室

２１７
司書室

ベランダ

電気室

ＤＮ

ＥＸＰ．Ｊ

外廊下

理科教室－１
２１８

準備室

２１９

理科教室－２

２２０

２，２００

４，０００３，５００７，５００ ７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

２１８（ＡＣＰ－８）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　１２００　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１４５０Ｗ×３５０Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

　　２

　１

２１８（ＡＣＰ－１０）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

７００Ｗ×３５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

１

　１

ＳＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

吸込口ＲＡ消音箱

１６００Ｗ×４００Ｌ×８００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＳＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１３００Ｗ×５００Ｌ×６５０Ｈ

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１２００Ｗ×３５０Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

２２０（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

　　２

吸込口　スリット

１１５０Ｗ×３５０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　１

×２

ＳＡ消音箱

１３５０Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３５０Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１４５０Ｗ×３５０Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

×２

×２

×２

２１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１３５０Ｗ×３００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　　２

　１

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１７５０Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１４５０Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

２１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１２５０Ｗ×２００Ｈ

吸込口　スリット

　　　９６０　ＣＭＨ

１３５０Ｗ×３００Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

　１

　　２

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１８５０Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１４５０Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

２１７（ＡＣＰ－８）

吹出口　ノズル（壁）

３００φ

８００，１６００　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１０００Ｗ×５００Ｈ

　　２４００　ＣＭＨ

　１

２

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

×２

×２

×２

×２１２００Ｗ×６００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱



２５０φ

Ａ工区

Ｂ工区

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
３階除湿換気設備平面図

Ｍ－０９

１：１００

３００×２００

３００×２００

４００×３００

３００×２００

準備室

３１６

４００×３００

４００×２００

４００×２００

４００×２００

４００×２００

ＡＣＰ－８ ＡＣＰ－１０ＡＣＰ－６

ＡＣＰ－７ ＡＣＰ－７

１５０φ

２５０φ
４５０×３００

４５０×３００

１５０φ

４００×３００

４００×３００

３００×２００

２５０φ

２５０φ

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－１

　　１

　　１

　　１

　　２

　１

１

　１

ＲＱＰＯＮＬＫＩＨＦＥＣＢ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

音楽教室－１

３１５

音楽教室－２

３１７

ベランダ

ベランダ

ＥＸＰ．Ｊ

３１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１２５０Ｗ×２００Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１５００Ｗ×２７０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

３１７（ＡＣＰ－８）

　　２

　１

　　２４００　ＣＭＨ

１４５０Ｗ×３５０Ｈ

吸込口　スリット

　　　１２００　ＣＭＨ

１０００Ｗ×２５０Ｈ

吹出口　ＶＨＳ（壁）

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

１６００Ｗ×５００Ｌ×５００Ｈ

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×５５０Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×５５０Ｌ×６５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１６００Ｗ×４５０Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

３１５（ＡＣＰ－７）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　　９６０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

１６００Ｗ×２５０Ｈ

　　１９２０　ＣＭＨ

３１７（ＡＣＰ－１０）

吹出口　ＶＨＳ（壁）

１０００Ｗ×２５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

吸込口　スリット

７００Ｗ×３５０Ｈ

　　１４４０　ＣＭＨ

ＳＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１３００Ｗ×７００Ｌ×５００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１８００Ｗ×３８０Ｌ×４５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＳＡ消音箱

１０００Ｗ×５００Ｌ×７５０Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

ＲＡ消音箱

１０００Ｗ×５００Ｌ×７００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り

吸込口ＲＡ消音箱

１９２０Ｗ×３００Ｌ×６００Ｈ

ＧＷ２５ｍｍ内貼り



エアコン及び全熱交換器運転システム結線図（参考）

３

本体側 Ｌ型消音ボックス側

Ａ　接続部詳細図

Ｂ　接続部詳細図

共　通

点検口

４５０角

点検口

４５０角

点検口

４５０角

ダイキン 三菱電機

空調機廻り配管工事区分 エアコン及び全熱交換器運転システム系統図

Ｘ１

Ｒ

Ｄ

松下電器 日立

シーリングディフューザーの接続及び保温施工要領

協立エアテック

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１０
個別分散換気ｼｽﾃﾑ標準図

Ｌ型消音ボックス

２００ ＧＷ－２５Ａタイプ

　　　　消音ボックス寸法

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 　吸音材

ＧＷ－２５

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

　仕切数

　　２

備考（口径）

　１００　

　１５０　

　２００　

　２５０　

　３００　

　　２

　　２

　　２

Ｂタイプ

Ｃタイプ

Ｄタイプ

Ｅタイプ ５００

３００

４００ ４００

５００

２３０ 　６９０

３００ 　７５０

１０２０

４５０ ４５０ １３２０

１６５０ 　　２

　　　　消音ボックス寸法

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 　吸音材

ＧＷ－２５

ＧＷ－２５

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

　仕切数

　　２

備考（口径）

　１００　

　１５０　

　２００　

　２５０　

　３００　

　　２

　　２

Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｃタイプ

Ｄタイプ

Ｅタイプ

３５０

１８００

２５０ ２５０ 　７５０

３５０ １０５０

５００ ３５０ １３５０

６００ ４５０ １５００

６００ ６００

　　２

　　２

　　　　消音ボックス寸法

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 　吸音材

２５０ ＧＷ－２５

ＧＷ－２５

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

ＧＷ－５０

　仕切数

　　２

備考（口径）

　１００　

　１５０　

　２００　

　２５０　

　３００　

　３５０　

　　２

　　２

　　２

　　３

　　３

Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｃタイプ

Ｄタイプ

Ｅタイプ

Ｆタイプ

２８０ 　８４０

４００ ３２０ １２００

５００ ４００

５００

１４４０

６００ １５９０

６００ ４００ ２０００

６００ ５００ ２４００

※　器具取り付け機及び配線工事にて施工する。

Ｘ１Ｘ２

消音ボックス寸法図

（Ｃ
）

（
Ｂ
）

（Ａ）

減音量３５ｄＢ（１級　施工室）

１　消音ボックスは，原則として壁側給排気口と直結する事．但し，梁等の納まりの関係から　

やむおえず壁体から離す場合は，遮音シート厚さ２ｍｍ巻きを施す．

ＭＥＭＯ

Ａ

Ｂ

本体より室内側ダクト

鋼板スパイラルダクト
又はフレキシブルダクト

１　全熱交換器 ４　Ｌ型消音ボックス

５　パイプフ－ド

本体より室内側ダクト

又は消音ダクト
鋼板スパイラルダクト

２　給排気グリル

３　Ｌ型消音ボックス １　全熱交換器 ４　Ｌ型消音ボックス

５　パイプフ－ド

Ａ

Ｂ

コ－キング・アルミテ－フ゜

断熱材（グラスウ－ル　厚さ２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ
３

コ－キング

パイプフ－ド
Ａ

４００

Ａ Ｈ 備 考

２５０

３００５００

シーリングディフューザーの接続

保温４０ｍｍｔ

消音内貼りＧＷ２５ｍｍｔ

Ｈ

保温４０ｍｍｔ

消音内貼りＧＷ２５ｍｍｔ

保温４０ｍｍｔ

Ａ

Ｘ３ Ｘ４

Ｆ

リレーボックスＲ

Ｖ

減音量２８ｄＢ（２級　施工室・非施工室）

※　動作事項

１．　空調換気扇と空調機器を連動運転させる。

※　工事区分

２．　室内外機器の渡り配線は、空調工事

３．　リモコンへのモール、配線は空調工事

４．　室外機はコンクリート基礎は（　・　別途　　・　空調）工事

５．　室内外機においては、文字表式を施す事。

１．　１次側電源は電気工事

２．　空調機リモコンＯＦＦでも、空調換気扇側リモコンスイッチより

　　　空調換気扇のみ単独でＯＮ／ＯＦＦ可能とする。

３．　空調換気扇は同時運転とする。

４．　制御配線は本工事とし，配管工事は別途電気工事とする．

室外ユニット

渡り配線（空調工事）

冷媒管

室内ユニット一次側電源（電気工事）

配管（電気工事）

リモコン（取付・配管は空調工事）

ドレン管

スイッチ

空調換気扇
電源

電源
スイッチ

空調機

電源

ＡＣ１００Ｖ
集中コントロール

室内ファン

１
　
２
０
０
Ｖ

エアコン室内機（本工事）

ＭＦ

強中弱

弱 中 強

共

Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１

１　１００Ｖ

天上内取付（本工事）

全熱交換器

本工事

手

自
断

切替スイッチ（本工事）

補強ネット

断熱材（グラスウ－ル　厚さ２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ

遮音シ－ト　１．１ｔ

鋼板スパイラルダクト

コ－キング・アルミテ－フ゜

２　給排気グリル ３　消音ボックス

減音量３３ｄＢ（１級　非施工室）

２　給排気グリル ３　消音ボックス １　全熱交換器 ４　Ｌ型消音ボックス

５　パイプフ－ド

Ａ

Ｂ

本体より室内側ダクト

鋼板スパイラルダクト
又はフレキサイレンサー

遮音シ－ト　１．１ｔ

外側へ下り勾配３°以上

補強ネット

アネモ　Ｃ＾ｄ２－２０以下

アネモ　Ｃ＾ｄ２－２５以上

１．防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書（抜粋）

（１）個別分散換気方式

三菱電機・・・「防衛施設周辺防音事業」に関するロスナイによる個別防音換気システム　技術マニュアル

（１）個別分散換気方式

（２）外壁の開口部等の防音処理

（２）外壁の開口部等の防音処理

（２）外壁の開口部等の防音処理

　　スを取り付けるものとする。

　　スを取り付けるものとする。

　　において２４ｄＢ以上の透過損失を有する軟質遮音シートを隙間なく巻くものとする。

　　において２４ｄＢ以上の透過損失を有する軟質遮音シートを隙間なく巻くものとする。

　　のとする。

（３）屋内側給・排気口の消音

（３）屋内側給・排気口の消音

　　を押さえるための有効な消音ダクト、消音ボックス等を取り付けるものとする。

（４）個別分散空調方式

（４）個別分散空調方式

　　この場合、空調機の運転は、防音型空調換気装置と連動するものとする。

２．個別分散換気システム

（１）個別分散換気方式の施工については、個別分散換気システム標準図（下図）を標準とする。

（２）具体的な施工方法及び施工上の注意については、各メーカーの施工マニュアルによる。

ダイキン・・・「防衛施設周辺防音事業」に関する全熱交換器ユニット（ペンティエール）による防音換気システム　技術ガイド

松下電器・・・「防衛施設周辺防音事業」に関する熱交換器ユニットによる個別分散換気システム　テクニカルマニュアル

三菱電機・・・「防衛施設周辺防音事業」に関するロスナイによる個別防音換気システム　技術マニュアル

日立　　・・・「防衛施設周辺防音事業」に関する熱交換気ユニットによる個別防音換気システム　テクニカルガイド

協立エアテック・・・「防衛施設周辺防音事業」に関する熱交換気ユニットによる個別防音換気システム　テクニカルガイド

個別分散換気システム標準図

口　　径

システム構成部材等（協立エアテック）

品　名ＮＯ

１ 全熱交換器

２ 給排気グリル

３

室内側消音ボックス４

５ パイプフード

スイッチ

１５０形
形　　名 台数

１

２

２

１

２５０形
形　　名 台数

３５０形
形　　名 台数

５００形
形　　名 台数

６５０形
形　　名 台数

１０００形
形　　名 台数

８００形
形　　名 台数

口　　径

１

２

２

１

１

２

２

１

１

２

２

１

２

１

２

２

１

２

１

２

２

１

２

１

２

２

１

２

６

７

ＨＥＣ１５－２

ＨＥＰ＃１５

ＳＦＸ１５０Ｓ ＳＦＸ１５０Ｓ

ＨＥＣ２５－２

ＨＥＰ＃１５

ＨＥＣ３５－２

ＨＥＰ＃２０

ＳＦＸ２００Ｓ

ＨＥＰ＃２０

ＳＦＸ２００Ｓ

ＨＥＣ５０－２

ＳＲ２０Ｂ

ＨＥＣ６５－２

ＨＥＰ＃２５

ＳＲ２５Ｂ

ＳＦＸ２５０Ｓ

ＨＣ－２ ＨＣ－２ ＨＣ－２ ＨＣ－２ ＨＣ－２

ＳＦＸ２５０Ｓ

ＨＣ－２

ＨＥＣ８０－２

ＳＦＸ２５０Ｓ

ＨＣ－２

ＨＥＣ１００－２

　１００φ 　１５０φ 　１５０φ φ　２００ 　２００φ 　２５０φ 　２５０φ

外気側消音ボックス ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ＯＡ１５Ｂ ＯＡ２５Ｂ ＯＡ３５Ｂ ＯＡ５０Ｂ ＯＡ６５Ｂ ＯＡ８０Ｂ ＯＡ１００Ｂ

空調機連動基板

　１５０φ 　１５０φ 　２００φ 　２５０φ 　２５０φ　２００φ 　２５０φ

ＨＥＰ＃２５ ＨＥＰ＃２５

ＳＲ２５Ｂ ＳＲ２５Ｂ

１ １ １ １１１ １

口　　径 　１００φ 　１５０φ 　２００φ 　２５０φ 　２５０φ　１５０φ 　２００φ

システム構成部材等（ダイキン）

品　名ＮＯ

１ 全熱交換器

２ 給排気グリル

３ 消音ボックス

４ Ｌ型消音ボックス

５ パイプフード

スイッチ

フレキシブルダクト

１５０形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ１００Ａ３Ｌ ２

２

１

Ｋ－ＫＦＤＳ１０２Ｃ

２５０形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ１５０Ａ３Ｌ ２

２

１

３５０形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ１５０Ａ３Ｌ ２

２

１

５００形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ２００Ａ３Ｌ ２

２

１

Ｋ－ＫＦＤＳ２０２Ｃ

６５０形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ２００Ａ３Ｌ ２

２

１

１０００形

形　　名 台数

１

Ｋ－ＤＧＬ２５０Ｂ ２

ＢＤＤＭ２５０Ａ３Ｌ ２

２

１

２ ２ ２

８００形

形　　名 台数

１

２

ＢＤＤＭ２５０Ａ３Ｌ ２

２

１

Ｋ－ＫＦＤＳ２５２Ｃ

２

システム構成部材等（日立）

品　名ＮＯ

１ 全熱交換器

２ 給排気グリル

３ 消音ボックス

４

５ パイプフード

スイッチ

１５０形

形　　名 台数

ＣＣＳ－１５２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ０４ ２

ＣＣＳ－ＳＢ１５１

ＣＣＳ－ＭＣＸ０４２ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

２５０形

形　　名 台数

３５０形

形　　名 台数

５００形

形　　名 台数

６５０形

形　　名 台数

１０００形

形　　名 台数

８００形

形　　名 台数

口　　径 　１００φ 　１５０φ 　２００φ φ　２００ 　２５０φ

４

ＣＣＳ－２５２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ０６ ２

ＣＣＳ－ＳＢ２５１

ＣＣＳ－ＭＣＸ０６２ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

ＣＣＳ－３５２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ０８ ２

ＣＣＳ－ＳＢ５０１

ＣＣＳ－ＭＣＸ０８１ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

ＣＣＳ－５０２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ０８ ２

ＣＣＳ－ＳＢ５０１

ＣＣＳ－ＭＣＸ０８１ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

ＣＣＳ－６５２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ１０ ２

ＣＣＳ－ＳＢ８０１

ＣＣＳ－ＭＣＸ１０－ＳＭ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

ＣＣＳ－８０２Ｕ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ１０ ２

ＣＣＳ－ＳＢ８０１

ＣＣＳ－ＭＣＸ１０－ＳＭ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

ＣＣＳ－１００２Ｕ６ １

ＣＣＳ－ＢＧＳ１０ ２

ＣＣＳ－ＳＢ８０１

ＣＣＳ－ＭＣＸ１０－ＳＸ ２

ＣＣＳ－ＥＢ３０ＳＲ １

４

Ｋ－ＫＦＤＳ２０２Ｃ Ｋ－ＫＦＤＳ２５２Ｃ

ＶＡＭ１５０Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ２５０Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ３５０Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ５００Ｇ

ＫＤＤＭ２４Ａ５０

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ６５０Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ８００Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

ＶＡＭ１０００Ｇ

ＢＲＣ３０１Ｂ１

Ｋ－ＫＦＤＳ１５２Ｃ Ｋ－ＫＦＤＳ１５２Ｃ

ＫＤＤＭ２４Ａ１００

Ｌ型消音ボックス

消音ダクト

　２５０φ 　２５０φ

Ｋ－ＤＧＬ２５０ＢＫ－ＤＧＬ２００ＢＫ－ＤＧＬ２００ＢＫ－ＤＧＬ１５０ＢＫ－ＤＧＬ１５０ＢＫ－ＤＧＬ１００Ｂ

ＫＤＤＭ２４Ａ１００ ＫＤＤＭ２４Ａ１００

Ｋ－ＣＦＸ１００Ｓ Ｋ－ＣＦＸ１５０Ｓ Ｋ－ＣＦＸ１５０Ｓ Ｋ－ＣＦＸ２００Ｓ Ｋ－ＣＦＸ２００Ｓ Ｋ－ＳＦＸ２５０Ｓ Ｋ－ＳＦＸ２５０Ｓ

現地手配

システム構成部材等（松下電器）

１ 全熱交換器

２ 給排気グリル

３ 消音ボックス

４

５ パイプフード

スイッチ

１５０形

形　　名 台数

１

２

２

１

２５０形

形　　名 台数

３５０形

形　　名 台数

５００形

形　　名 台数

６５０形

形　　名 台数

１０００形

形　　名 台数

８００形

形　　名 台数

１

ＦＹ－ＢＧＳ０６ ２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

１

２

２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

１

ＦＹ－ＢＧＳ０８ ２

２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

１

２

２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

１

ＦＹ－ＢＧＳ１０ ２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

１

ＦＹ－ＢＧＳ１０ ２

２

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ １

品　名ＮＯ

口　　径 　１００φ 　１５０φ 　２００φ 　２５０φ 　２５０φ

６

ＦＹ－ＢＧＳ０４

２ＶＢ－ＳＢ１５３

ＦＹ－ＳＷ１３１Ｓ

２ＶＢ－ＳＢ２５３

ＦＹ－ＢＧＳ０６

ＶＢ－ＳＢ２５３

　１５０φ

ＶＢ－ＳＢ５０２

ＦＹ－ＭＦＸ０８１ＦＹ－ＭＦＸ０６１ＦＹ－ＭＦＸ０６１ＦＹ－ＭＦＸ０４１

ＦＹ－ＢＧＳ０８

ＶＢ－ＳＢ５０２

ＦＹ－ＭＦＸ０８１

　２００φ

ＶＢ－ＳＢ８０２ ２

２ＶＢ－ＳＢ８１０

ＶＢ－ＤＧ２５０Ｓ

ＦＹ－０１ＫＺＤ６Ｓ

ＶＢ－ＳＢ８０２ ２

２ＶＢ－ＳＢ８１０

ＶＢ－ＤＧ２５０Ｓ

システム構成部材等（三菱電機）

１ 全熱交換器

２ 給排気グリル

３ 消音ボックス

４ Ｌ型消音ボックス

５ パイプフード

スイッチ

フレキサイレンサー

１５０形

形　　名 台数

１

ＰＺ－１０ＦＧ３ ２

ＰＺ－１０ＳＢＷ２ ２

ＰＺ－１０ＶＳ２ ２

１

ＰＺ－１０ＳＤ

２５０形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

３５０形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

５００形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

６５０形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

１０００形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

８００形

形　　名 台数

１

２

２

２

１

ＰＺ－１５ＦＧ３

ＰＺ－１５ＳＢＷ２

ＰＺ－１５ＶＳ２

ＰＺ－１５ＳＤ

ＰＺ－１５ＦＧ３

ＰＺ－１５ＳＢＷ２

ＰＺ－１５ＶＳ２

ＰＺ－１５ＳＤ

ＰＺ－２０ＦＧ３

ＰＺ－２０ＳＢＷ２

ＰＺ－２０ＶＳ２

ＰＺ－２０ＳＤ

ＰＺ－２０ＦＧ３

ＰＺ－２０ＶＳ２

ＰＺ－２０ＳＤ

ＰＺ－２５ＦＧ３

ＰＺ－２５ＳＢＷ２

ＰＺ－２５ＶＳ２

ＰＺ－２５ＳＤ

ＰＺ－２５ＦＧ３

ＰＺ－２５ＳＢＷ２

ＰＺ－２５ＶＳ２

ＰＺ－２５ＳＤ

ＰＺ－２０ＳＢ２

品　名ＮＯ

６

７

ＬＧＨ－１５ＲＳ３Ｄ

ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ

ＬＧＨ－２５ＲＳ３Ｄ

ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ

ＬＧＨ－３５ＲＳ３Ｄ ＬＧＨ－５０ＲＳ３Ｄ ＬＧＨ－６５ＲＳ３Ｄ ＬＧＨ－８０ＲＳ３Ｄ ＬＧＨ－１００ＲＳ３Ｄ

ＦＹ－１５０ＺＤ６Ｓ ＦＹ－２５０ＺＤ６Ｓ ＦＹ－３５０ＺＤ６Ｓ ＦＹ－５００ＺＤ６Ｓ ＦＹ－６５０ＺＤ６Ｓ ＦＹ－８００ＺＤ６Ｓ

消音ダクト

消音ボックス

２ＦＹ－ＰＳＯ８１ ２ＦＹ－ＰＳＯ８１ 現地手配

ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ ＰＺ－０５ＳＬＢ３Ｄ

ＰＺ－２０ＳＢＷ２
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２，４００ ４，５００ ４，５００

Ｓ

▽Ａ工区

△Ｂ工区

廊下

ＡＣＰ－６

ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－１

便所

Ａ工区

Ｂ工区

３０

２５

既設立管に間接接続

既設立管に間接接続

既設立管に間接接続

既設立管に接続

既設立管に間接接続

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１１
１階配管工事平面図

１：２００

Ｄ

Ｄ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｄ

Ｄ
Ｒ

Ｒ Ｄ
ＲＲ

ＲＲＲ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｄ

Ｄ Ｒ

Ｒ

２５

２５

ｃｏ ２５

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－７

２５

２５
ｃｏ

２５

３０２５

３０

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－３

２５

２５

ｃｏ

ＡＣＰ－５

ｃｏ

２５

湯沸室

２５

倉庫

倉庫

便所

シャワー

Ｕ．Ｐ

中
心
線

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

ス
ロ
ー
プ

花 壇花 壇花 壇

廊下－７

保健室

１２２

和室

男子

便所－３

女子
心教育相談室

１１６

印刷室

休憩室

１１７

校長室

１２０

特殊学級

１２１

屋外広場

生徒指導室

１１８

事務室

１１９

放送室

湯沸室

会議室

１１５

廊
下
－
５

昇降口

花壇

生徒会室

１２３

ＥＸＰ．Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ

受水槽

建物間の中心線

階段

ＵＰ

普通教室

１０１

ベランダ ベランダ ベランダ

１０３１０２

普通教室 普通教室

ホ゜ンフ゜室

３ｍライン

配膳室

リフト

Ｕ．Ｐ
階段下倉庫

階段室－１

廊
下
－
３

便所

廊
下
－
４

男子

女子

技術教室 （金工）

１０９

職員室

資料室

１０４

普通教室

１０５

普通教室

１０６

普通教室 多目的教室

階段

１０８１０７

ベランダベランダ ベランダ ベランダ ベランダ

多目的ホール



３０

Ｒ

Ｗ

Ａ工区

Ｂ工区

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１２
２階配管工事平面図

１：２００

１

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

ＲＰＮＫＨＦＥＣ

ＱＯＬＩ

理科教室－２

２２０

階
段
室
－
２

中
心
線

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

Ｓ

準備室

２１９

２１８

理科教室－１

便所－３

女子 男子
ベランダ

コンピューター教室

２１５

廊
下
－
４

ＥＸＰ．Ｊ

電気室

外廊下
準備室

２１１

便所 男子

女子便所

家庭科教室

（被服） ２１０ ベ
ラ
ン
ダ

家庭科教室

（調理） ２０９

ベランダ

廊
下
－
３

ＥＶ

ＵＰ

ＤＮ

階段室－１

ベランダ

建物間の中心線

普通教室

２０１

普通教室

２０３

普通教室

２０２

ベランダ ベランダ ベランダ

ＤＮ

廊下－２

職員室

資料室

２０４

普通教室

２０５

普通教室

２０６

普通教室

２０７

普通教室

２０８

ＵＰ ＤＮ

階段

図書室
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０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

８
，
５
０
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

５
，
９
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

２
，
５
０
０

１
６
，
５
０
０

男子

女子

便所

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－８

Ｒ ＲＲ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｄ Ｄ ＤＤ

Ｄ

Ｄ

ＡＣＰ－８ＡＣＰ－６ベランダ

ベランダ

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－３ ＡＣＰ－５

ＡＣＰ－１０ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－２
進路相談室

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７ ＡＣＰ－７

Ｄ
２
５

ｃｏ

２
５

３０ ３０

ｃｏ

Ｄ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

２５

２５

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－４ ＡＣＰ－４

２１６



ＡＣＰ－７ＡＣＰ－７

ＡＣＰ－１０ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－６

ＡＣＰ－６

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１３
３階配管工事平面図

１：２００

１０

２，２００

７，５００ ３，５００ ４，０００７，５００

５６，０００

７，５００７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

２
，
０
０
０

５
，
７
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

２
，
５
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

８
，
５
０
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

５
，
９
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００８，５００８，５００８，５００

６８，５００

９，０００

４，５００４，５００２，４００

８，５００８，５００８，５００

３，０００

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

Ｋ

Ｉ

ＨＦＥＣ

１３

１２

１１

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

音楽教室－１

３１５

音楽教室－２

３１７
ベランダ

ベランダ

ＤＮ

普通教室

３０１

ベランダ

屋外広場 普通教室

３０２

廊下－２

ベランダ

職員室

資料室

３０３

普通教室

３０４

普通教室

３０５

普通教室

３０６

普通教室

３０７

ベランダベランダベランダベランダ

多目的ホール

ベランダ

美術教室

ベランダ

Ｂタイプ×２

外廊下

準備室

男子

女子

配膳室ベランダ

建物間の中心線

ＥＸＰ．Ｊ

３０８

ＵＰ

ＤＮ

階段室－１

廊
下
－
３

ＥＶ

Ｂ工区

Ａ工区

Ｒ Ｒ
Ｒ Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ＤＤ

Ｄ
Ｄ

ｃｏ ｃｏ
３０

３
０

３０



６，５００

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１４
４階配管工事平面図　

１：２００

ＤＳ

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

ＫＨ

Ｉ

ＦＥＣＢＡ

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｆ ＬＩ Ｏ Ｑ

２，２００

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００

５６，０００

７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

２，４００４，５００

９，０００

４，５００

６８，５００

８，５００ ８，５００ ８，５００ ８，５００

３，０００

８，５００
ＥＸＰ．Ｊ

Ｇ Ｊ Ｍ

Ｅ

Ｂ工区

Ａ工区

屋上

屋上水槽

ＥＶ

機械室

屋上
吹抜

吹抜 吹抜

屋上

屋上 空調機械室

屋上

ＲＲＲＲ

ＡＣＰ－７ＡＣＰ－７ＡＣＰ－１０ＡＣＰ－８



西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号
１階撤去工事平面図

Ｍ－１５

１：２００

既設、撤去

天井埋込型換気扇

天井埋込型換気扇

天井埋込型換気扇

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型　

能力　８０００ｃａｌ／ｈ

　

既設、撤去

天井埋込型換気扇

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型　

能力　２３００ｋｃａｌ／ｈ

天井埋込型換気扇

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型　

能力　８０００ｃａｌ／ｈ

既設

天井埋込型換気扇

既設、撤去

既設、撤去

既設、撤去

既設、撤去

既設室内機

既設室内機

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

既設、撤去

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ａ工区

Ｂ工区

和室

倉庫

ＵＰ倉庫

便所

シャワー

湯沸室

保健室

和室

便所

シャワー

湯沸室

特殊学級

校長室

男子

便所－３

女子印刷室休憩室

湯沸室

会議室

生徒指導室

事務室

放送室

昇降口

生徒会室
手洗場

受水槽

ポンプ室

階段下倉庫

ＵＰ

リフト

配膳室 技術教室

（金工）

便所－１

男子

女子

ＥＸＰ．Ｊ

技術教室

（木工）

準備室

多目的ホール

普通教室

（Ａタイフ゜）

普通教室

（Ａタイフ゜）

普通教室

（Ｂタイフ゜）

ＵＰ

職員室

資料室

便所－１

女子 男子
（Ｂタイフ゜）

普通教室 普通教室

（Ａタイフ゜）

普通教室

（Ａタイフ゜）

ミーティング

ルーム

ＵＰ

ＤＳ

屋外広場

４，０００３，５００７，５００７，５００７，５００７，０００２，５５０６，４５０７，８００２，２００

２，０００ ５６，０００ ２，２００

２
，
０
０
０

８
，
２
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

９
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

２，４００４，５００ ４，５００

９，０００

６８，５００

８，５００ ８，５００ ８，５００ ８，５００

３，０００

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

Ｒ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｌ

Ｋ

Ｉ

ＨＦＥＣＢＡ

８，５００６，５００

Ｇ Ｊ Ｍ

２
，
２
０
０

天井埋込型換気扇

既設室内機

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型

能力　１１５００ｃａｌ／ｈ×２



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

西 原 町 教 育 委 員 会

工 事 場 所

工 事 名 称

図 面 名

請負者　株式会社　嶺　設　備

西原東中学校改造防音工事（除湿換気･Ｂ工区）

西原町字小那覇３０８番地の１

縮 尺

番 号 Ｍ－１６
２階撤去工事平面図

１：２００

廊
下
－
４

Ｓ

０

２
，
０
０
０

１
６
，
５
０
０

８
，
２
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

９
，
０
０
０

８
５
，
７
０
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

６
，
５
０
０

６
，
４
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

８
，
０
０
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

２，２００

２，０００

７，８００ ６，４５０ ２，５５０ ７，０００

５６，０００

７，５００ ７，５００ ７，５００ ３，５００

０

１
６
，
５
０
０

４
，
５
０
０

６
，
５
０
０

３，０００

８，５００８，５００８，５００８，５００

６８，５００

９，０００

４，５００４，５００２，４００

２，２００

４，０００

２
，
０
０
０

５
，
７
０
０

２
，
５
０
０

８
，
３
０
０

９
，
０
０
０

５
，
０
０
０

９
，
０
０
０

３
０
，
２
０
０

２
，
７
０
０

８
，
５
０
０

８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

５
，
９
５
０

２
，
０
５
０

８
，
０
０
０

２
，
２
０
０

３，０００

８，５００ ８，５００ ８，５００

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

階
段
室
－
２

中
心
線

３
ｍ
ラ
イ
ン

理科教室－２

２２０

廊下－５

準備室

２１９

ベランダ

理科教室－１

２１８

便所－３

男子女子

ベランダ

進路相談室

２１６

コンピューター教室

２１５

図書室

２１７

司書室

ベランダ

電気室

ベ
ラ
ン
ダ

作法室

家庭科教室

（被服） ２１０

準備室

２１１

家庭科教室

（調理）

便所－２

男子

ＥＸＰ．Ｊ

Ｓ

Ｓ

女子

廊
下
－
３

２０９

階段室－１

ＤＮ

ＵＰ

ＥＶ

配膳室

ベランダ

建物間の中心線

廊下－２

普通教室

２０１

ＵＰＤＮ

ベランダ ベランダ

２０２

普通教室 普通教室

２０３

ベランダ

多目的ホール

２１２

ＤＳ

職員室

２０４

資料室

ベランダ

女子

男子

便所－１

２０５

ベランダ

２０６

普通教室普通教室

ベランダ ベランダ

２０７

普通教室

廊下－１

普通教室

２０８

ベランダ

階段

ＵＰ ＤＮ

１３

１２

１１

１０

９

７

８

６

５

４

３

２

１

Ｃ Ｅ Ｆ Ｈ Ｋ

Ｌ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｌ Ｏ Ｑ

Ｂ工区

Ａ工区

既設撤去

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型

能力　３５５０ｋｃａｌ／ｈ

既設撤去、全熱交換機、カセット型

風量　５０Ｍ３／Ｈ

既設室外機撤去

室外気能力２３０００ｋｃａｌ／ｈ

既設撤去，２５０φ壁掛換気扇線×２

既設撤去，ツイン同時運転マルチ

能力　７０００ｋｃａｌ／ｈ

　空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型×２

既設、撤去

天井埋込型換気扇

既設，撤去ツイン同時運転マルチ

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型

能力　１４３００ｋｃａｌ／ｈ×２

既設室外機撤去

室外気能力２８６００ｋｃａｌ／ｈ

既設室外機撤去

室外気能力３５００ｋｃａｌ／ｈ

１５０φ

１５０φ

１００φ

既設、撤去

天井埋込型換気扇

能力　３５００ｋｃａｌ／ｈ

空冷パッケ－ジ冷房機、カセット型

既設撤去

能力　１１．２ＫＷ ×２台

空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型

既設、撤去

能力　２５０００ｋｃａｌ／ｈ

天井埋込ダクト型

空冷パッケ－ジ冷房機

既設、撤去

既設室外機撤去

室外気能力１６０００ｋｃａｌ／ｈ

既設室外機撤去

室外気能力２３００ｋｃａｌ／ｈ

既設、撤去

能力　８．０ＫＷ

既設、撤去 ×２台

天井埋込型換気扇

天井埋込型換気扇

既設、撤去 ×２台

１５０φ

×２台能力　１１．２ＫＷ

空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型

既設、撤去

空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型
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室外気能力３５００ｋｃａｌ／ｈ
室外気能力２５００ｋｃａｌ／ｈ

室外気能力１４００ｋｃａｌ／ｈ
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空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型　

能力　１６ＫＷ ×２台

空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型　

能力　１６ＫＷ ×２台

空冷パッケ－ジ冷房機、天井吊り型　　　

能力　１４ＫＷ

既設

天井埋込型換気扇

既設、撤去

１５０φ

天井埋込型換気扇

既設、撤去 ×２台

１５０φ

既設、撤去

既設、撤去

既設室外機撤去
既設室外機撤去

既設室外機撤去
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１３

１２

１１
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５
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１

音楽教室－１

３１５

準備室 ３１６

音楽教室－２

３１７

ベランダ

外廊下

ＥＸＰ．Ｊ

便所－２

男子

女子

ＤＮ

ＵＰ

階段室－１

ベランダ
配膳室

ＥＶ

５ｍライン

美術教室

３０８

ベランダ

準備室

３０９

建物間の中心線

廊下－２

普通教室

ＤＮ

３０１

ベランダ

屋外広場 普通教室

３０２

ベランダ

多目的ホール

３１０

職員室

資料室

３０３

女子

ＤＳ

廊下－１

陶芸焼釜室

ベランダ

便所－１
普通教室

３０４

普通教室

３０５

普通教室

３０６

普通教室

３０７

ベランダ


